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CANALA MET. 200x75 mm

Al punto di consegna energia

Treccia Cu 50 mmq interrata a 0,50mt Treccia Cu 50 mmq interrata a 0,50mt
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Quadro Elettrico

Pozzetto di derivazione ispezionabile 60x60x60 cm

Pozzetto con dispersore di terra 50x50x1500 mm 

Nodo Equipotenziale di Terra

Cartello indicazione dispersore

Quadro Elettrico Secondario
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montaggio a parete

montaggio a parete

montaggio a parete

montaggio a parete

montaggio a parete

Lampada di emergenza autoalimentata 8w SA 1h con pittogramma

Plafoniera fluorescente 2x49W Dark Light

Lampada di emergenza autoalimentata 11W 1h

Plafoniera fluorescente 1x26W IP65

Plafoniera fluorescente 1x26w IP65

Rilevatore di presenza e illuminazione montato a parete

Interruttore unipolare

Rilevatore di presenza e illuminazione montaggio a soffitto

Plafoniera fluorescente 4x18W IP40 da controsoffitto 60x60

Plafoniera fluorescente 2x35W

Presa fissa da parete a 10° 2P+T 16A CEE

Plafoniera fluorescente 1x36W IP65

Quadro elettrico generale

Binario luce vuoto

Crepuscolare

U.S.

Quadro elettrico secondario

Plafoniera fluorescente 2x28W Lamellare bianco IP40

Plafoniera fluorescente 2x28W Dark Light

Plafoniera stagna 9W Palazzoli

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com

B4.04
2/12



Ingresso

180

18
0

18
0

18
0

180

120

120

DX 80SX 80

70
DX

70
DX

70
DX

70
DX

70
SX

70
SX

70
SX

70
SX

DX
80

70DX
70SX

SX
80

70DX 70DX 70DX 70DX

70SX 70SX 70SX 70SX

90
+3

0

70
SX

70
SX

90
+3

0

90
+3

0

90
+3

0

90
+3

0

90
+3

0

DX 80

90
+3

0

Q.G.prim.

120

120

U.S.

90
+3

0

180

180

montaggio a parete

montaggio a parete

montaggio a parete

montaggio a parete

Lampada di emergenza autoalimentata 8w SA 1h con pittogramma

Plafoniera fluorescente 2x49W Dark Light

Lampada di emergenza autoalimentata 11W 1h

Plafoniera fluorescente 1x26W IP65

Plafoniera fluorescente 1x26w IP65

Rilevatore di presenza e illuminazione montato a parete

Interruttore unipolare

Rilevatore di presenza e illuminazione montaggio a soffitto

Plafoniera fluorescente 4x18W IP40 da controsoffitto 60x60

Plafoniera fluorescente 2x35W

Presa fissa da parete a 10° 2P+T 16A CEE

Plafoniera fluorescente 1x36W IP65

Quadro elettrico generale

Binario luce vuoto

Crepuscolare

U.S.

Quadro elettrico secondario

Plafoniera fluorescente 2x28W Lamellare bianco IP40

Plafoniera fluorescente 2x28W Dark Light

Plafoniera stagna 9W Palazzoli

Impresa Esecutrice:
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Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com

B4.04
3/12



Aula  (51.4 mq)
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NUOVA Aula   (62mq)

NUOVA Aula  (62mq)
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TuboØ160mm
Al punto di consegna energia

Treccia Cu 50 mmq interrata a 0,50mt

Cavo G/V 50 m
m

q
in tubazione

(con pittogramma            oppure            )
Lampada di emergenza autoalimentata 8w SA 1h

Plafoniera fluorescente 2x58W Dark Light

Lampada di emergenza autoalimentata 11W 1h

Proiettore a fascio largo 2x18w IP65

Scatola derivazione IP65 150x110x70mm

Ø 201 Conduttura in tubo protettivo da esterno

Presa fissa da parete a 10° 2P+T 16A CEE

Plafoniera fluorescente 1x36W IP65

Quadro generale

2x58W

Binario luce vuoto

Plafoniera fluorescente 2x58W IP402x58W

IP65

1x36W

U.S.

Tratta Dim. Descrizione condotto Utenza Cavo Formazione Circuito

Tr1 150x75 Can. p.cavi for. H75 150x2000-IP20 cop.-giun. int. LUCE CORRIDOIO 1 FG7OM1 0.6/1 kV 3G2,5 LCR1

LUCE EMERGENZA LE

LUCE NUOVA AULA L21

FG7OM1 0.6/1 kV 3G2,5

FG7OM1 0.6/1 kV 3G2,5

3G2,5 L22

LUCE ESTERNA 2 FG7OM1 0.6/1 kV 3G2,5 LEXT1

FG7OM1 0.6/1 kVLUCE NUOVA AULA

LUCE CORRIDOIO 2 FG7OM1 0.6/1 kV 3G2,5 LCR2
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Al punto di consegna energia

Treccia Cu 50 mmq interrata a 0,50mt
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Quadro Elettrico

Pozzetto di derivazione ispezionabile 60x60x60 cm

Pozzetto con dispersore di terra 50x50x1500 mm 

Nodo Equipotenziale di Terra

Cartello indicazione dispersore

Quadro Elettrico Secondario

QUADRO ELETTRICO GENERALE

PARTICOLARE MESSA A TERRA E COLLEGAMENTI  EQUIPOTENZIALI

E/O EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI

TUBAZ. ADDUZ. ACQUA CALDA

TUBAZ. ADDUZ. ACQUA FREDDA

ALTRI COLLEGAMENTI DI PROTEZIONE

QE CENTRALE TERMICA
PE

SOCIETA' DISTRIBUTRICE

POZZETTO DI TERRA

COLLEGAMENTO  IMPIANTO FV

EQS CT

Quadro di sezionamento
lato  CC

Alla struttura dei pannelli

Inverter
POWER-ONE Aurora TRIO 10.0TL

cavo G/V 16 mmq

cavo G/V 16 mmq

cavo G/V 16 mmq

cavo G/V 16 mmq

cavo G/V 25 mmq

cavo G/V 16 mmq

cavo G/V 16 mmq
cavo G/V 16 mmq

cavo G/V 50 mmq

Ø20x1500 mm

DI TERRA
ANELLO DISPERSORE 10

0
50

0 
m

in

SUPERFICIE FINITA

CEMENTO PREFABBRICATO

PICCHETTO IN ACCIAIO RAMATO
SPESSORE RAME 0.5 mm

DI TERRENO VEGETALE TUTTO INTORNO
CORDA DI RAME NUDO 50 mmq 

CEMENTO ARMATO

SUPPORTO CHIUSINO

PARTICOLARE DISPERSORE CON POZZZETTO

50100 50 400

CHIUSINO IN

100

KEY PLAN

Mandanti:

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA
SUPERFICIE LORDA TOTALE 169 mq

NUOVA PENSILINA
DI COPERTURA INGRESSO

PIANO TERRA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA
scala 1:100

PIANO TERRA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NUOVA PENSILINA DI INGRESSO
scala 1:100 LEGENDA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
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SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "FRASSONI"

ANTENNA PARABOLICA
TIPO OFFSET

PREDISPOSIZIONE
PER RICEVITORE IV V

IV B. V B.

PRESA TELEVISIVA

DERIVATORE

LEGENDA

AT420

TV10

TV11

TV6 TV ARCHIVIO

TV7

TV8

TV3 TV13

TV14

TV
UFFICIO 2

TV4
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TV2 TV12

TV
ATTICO SPECIALITV1

TV
LABORATORIO
ARTISTICO

TV BIBLIOTECA

-

TV LABORATORIO MULTIMEDIALE

TV9

TV SALA PROFESSORI

TV
UFFICIO 1

AT620

AT616

AT415

AT412

TV
LABORATORIO
SCIENTIFICO

SAT

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "FRASSONI"
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BB9 PROF.
PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA3-4 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA5-6 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA7-8 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA9-10 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA11-12 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA13-14 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA15-16 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA17-18 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA19-20 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA21-22 BANCO

BA23-24 BANCO
PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA1-2 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BB2-1 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BB3-4 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BB5-6 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BB7-8 BANCO

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "FRASSONI"

H
U

B
-R

A
C

H

AA19 SALA PROF.

SERVER

MULTIMEDIALE

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PERMUTATORE
TELEFONICO

ISDN

AA20 ARCHIVIO

AA22 UFFICIO

AA24 UFFICIO

AB01 UFFICIO

AB03 UFFICIO

AB4 AULA SPEC.

AB3 AULA SPEC.

AA1 BIBLIOTECA

AA17 LAB.SCIENZ.

AA18 LAB.ARTIST.

RACK A MULT.

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA3 AULA

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA6 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA7 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA8 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA9 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA10 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA11 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA21 SALA PROF.

AA23 SALA PROF.

AA4 AULA

AA5 AULA

AA12 AULA

AA13 AULA

AA14 AULA

AA15 AULA

AA16 AULA

LIMITE DI FORNITURA

i

TOA

Rack TD-TL

Display numerazione sistema di chiamata

Avvissatore ottico-acustico allarme incendio

Pulsante allarme incendio

Pulsante ad accesso protetto

Pulsante a tirante

Pulsante di chiamata aula

Presa 2P+Terra Bipasso

Presa TV terrestre

Avvisatore ottico-acustico

Interfono, citofono

Amplificatore TV

MSW Multi switch

RACK TD-TL

ATV

Presa monofase interbloccata

CA Centrale allarme

F

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com
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SCUOLA PRIMARIA "CASTELFRANCHI"

ANTENNA PARABOLICA
TIPO OFFSET

IV V

IV B. V B.

PRESA TELEVISIVA

DERIVATORE

LEGENDA

AT625

TV20

TV BIBLIOTECA

TV UFFICIO 1 TV AMMINISTRAZIONE 1

TV18

TV6 TV15

TV16

TV17

TV7

TV8

TV12 TV4

TV5TV14

TV9

-

TV11

TV LABORATORIO MULTIMEDIALE

TV19

AT620

AT620

AT616

AT616

TV REFETTORIO TV21

TV AMMINISTRAZIONE 2TV UFFICIO 2

TV10

TV13

TV2

TV1

TV3

TV SALA PROFESSORI

PREDISPOSIZIONE
PER RICEVITORE

SAT

Ingresso

180

18
0

180

180

18
0

18
0

180

120

120

DX 80SX 80

70
DX

70
DX

70
DX

70
DX

70
SX

70
SX

70
SX

70
SX

SC
U

O
LA

 P
RI

M
AR

IA
 "C

AS
TE

LF
RA

N
CH

I"

DX
80

70DX
70SX

SX
80

70DX 70DX 70DX 70DX

70SX 70SX 70SX 70SX

SC
U

O
LA

 P
RI

M
AR

IA
 "C

AS
TE

LF
RA

N
CH

I"

90
+3

0

70
SX

70
SX

90
+3

0

90
+3

0

90
+3

0

90
+3

0

90
+3

0

DX 80

90
+3

0

Q.G.prim.

120

120

i

TOATOA

ATV

TV3

TV4

TV5 TV6 TV7 TV3

TV20TV19TV18TV17TV16TV15TV14TV13TV11

SW1

MSW

SW2

MSW

SW3

MSW

AB11

AB9
AB10

AA11
AA10

Q.G.

TD
-T

L

i

AA4
AA5

TV1

TV9 TV10

TV2

Q.LAB.M.

i

TO
A

A
A

21

A
A

22

AA1 AA2

AA12 AA13 AA14 AA15

AA3 AA6 AA7 AA8 AA9

BA19 BA20 BA21 BA22 BB2 BB1

AB12

AB13

AB7AB6AB5A
A

23

A
A

24

AA20AA19AA18AA17AA16

i

AT625

AT620AT620AT616AT616 Cavo K290WCULSZH 20 mCavo K290WCULSZH 30 mCavo K290WCULSZH 15 mCavo K290WCULSZH 20 m Cavo K290WCULSZH 25 m

TV BIB.

TV AMM. 1

TV AMM.
2

TV12

TV
UFF. 2

TV
UFF. 1

CA

CENTRALINA
TV

B
A

1

TV
 L

A
B

.
M

U
LT

IP
1

P2

A
B

8

TV
 2

1

P
13

P14P15P16P17P18P19P20P21P22P23P12P11

P10 P9 P8

P7

P6 P5 P4 P3

F

x2

x2

x2

x2

i

TOA

Rack TD-TL

Display numerazione sistema di chiamata

Avvissatore ottico-acustico allarme incendio

Pulsante allarme incendio

Pulsante ad accesso protetto

Pulsante a tirante

Pulsante di chiamata aula

Presa 2P+Terra Bipasso

Presa TV terrestre

Avvisatore ottico-acustico

Interfono, citofono

Amplificatore TV

MSW Multi switch

RACK TD-TL

ATV

Presa monofase interbloccata

CA Centrale allarme

F

H
U

B
-R

A
C

H

AB16 SALA PROF.

SERVER

MULTIMEDIALE

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PERMUTATORE
TELEFONICO

ISDN

AB11 UFFICIO

AB9 UFFICIO

AB10 UFFICIO

AA11 UFFICIO

SCUOLA PRIMARIA "CASTELFRANCHI"

AA10 UFFICIO

AA4 AULA SPEC.

AA5 AULA SPEC.

H
U

B
-R

A
C

H

BA1 PROF.
PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE

SCUOLA PRIMARIA "CASTELFRANCHI"

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA3-4 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA5-6 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA7-8 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA9-10 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA11-12 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA13-14 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA15-16 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA17-18 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BB6-7 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BB8-9 BANCO

BA23-24 BANCO
PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BB10-11 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA19-20 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BA21-22 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BB2-1 BANCO

PL.1 n°1CAVO S-FTP CAT.6 RJ45(4 COPPIE TWISTATE SCHERMATE
BB3-4 BANCO

AA21  UFFICIO

AA22 UFFICIO

AA23 UFFICIO

RACK A.MULT.

AA24 UFFICIO

AB12 BIBLIOTECA

AB14 REFETTORIO

AB1 UFFICIO

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA1 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA2 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA3 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA6 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA7 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA8 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA9 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA12 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA13 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA14 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA15 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA16 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA17 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA18 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA19 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA20 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AB5 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AB6 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AB7 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AB8 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AB13 BIBLIOTECA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AB17 SALA PROF.

AB18 SALA PROF.

AB2 UFFICIO

AB3 UFFICIO

AB4 UFFICIO

LIMITE DI FORNITURA

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com
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Rack TD-TL

Display di numerazione sistema di chiamata

Pulsante di chiamata aula

Presa 2P+Terra Bipasso

Presa TV terrestre

Presa Fonia/Dati

Amplificatore TV

MSW Multi switch

RACK TD-TL

ATV

ANTENNA PARABOLICA
TIPO OFFSET

RICEVITORE
SAT

IV V

IV B. V B.

PRESA TELEVISIVA

PARTITORE 
CON TRE USCITE

PARTITORE DI
PIANO MULTISWITCH

LEGENDA

TV1

TV2

TV3

TV4

TV5

TV6 TV19

TV7

TV8

TV9

TV10

TV11

TV12

TV18

TV17

TV16

TV15

TV14

TV13

SW1

SW2

TV21

TV20

TV22

TV23

TV24

SW3

TV25

TV26 (*)

TV27 (*)

(*) Presa di nuova installazione

H
U

B
-R

A
C

H

AB16 SALA PROF.

SERVER

MULTIMEDIALE

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PERMUTATORE
TELEFONICO

ISDN

AB11 UFFICIO

AB9 UFFICIO

AB10 UFFICIO

AA11 UFFICIO

SCUOLA PRIMARIA "CASTELFRANCHI"

AA10 UFFICIO

BA4 AULA SPEC.

AA5 AULA SPEC.

AA21  UFFICIO

AA22 UFFICIO

AA23 UFFICIO

RACK A.MULT.

AA24 UFFICIO

AB12 BIBLIOTECA

AB14 REFETTORIO

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA6 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA7 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA8 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA9 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

BA5 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

BA6 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

BA7 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

BA8 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA16 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA17 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA18 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA19 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AA20 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AB5 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AB6 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AB7 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AB8 AULA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AB13 BIBLIOTECA
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AB17 SALA PROF.

AB18 SALA PROF.

LIMITE DI FORNITURA

AB1 UFFICIO
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AB2 UFFICIO
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AB3 UFFICIO
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

AB4 UFFICIO
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

H
U

B
-R

A
C

HBA1 AULA

BA2 AULA

BA3 AULA

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

B10 AULA (*)
PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45 BA9 AULA (*)

PL.1 n°1CAVO UTP CAT.6 RJ45

Dorsale in fibra ottica realizzata con cavo multimodale 50/125

(*) Presa di nuova installazione (*) Presa di nuova installazione

canala metallica 150x75 mm
con separatore

x3

T26

BA9

P25

x3

T27

BA10

P26

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy
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www.cemispa.com

RACK TD-TL Posizionamento nuovo quadro rack dati

B4.04
7/12



Ripostiglio (4.25 mq)

Sala Professori (19 mq)
Bagni (17.2mq)

Bagni (19 mq)

Bagni
(9mq)

BagnoProf.
(4.6 mq)

Bagno
Prof. (3.6 mq)

DEFINIZIONE

REI 120

Sala Professori (23.80 mq)

Magazzino (10 mq)

Ba
gn

i (
15

 m
q)

Sporzionamento

Ingresso

Biblioteca  (44 mq)

Ba
gn

i (
15

 m
q)

ufficio

Refettorio - sporzionamento
 (225mq)

Aula  (41 mq)

VEDI DETTAGLIO PORTE

Bagni (17.2mq)

Bagni (17.2mq)

Archivio (18 mq)

ufficio
(18 mq)

ufficioufficio

Bagni
(9mq)

Q.LAB.M.

LINEA CAVO FG10(O)M1  2X1.5 mmq

ANELLO ANTINCENDIO AI-PEAD PN16-DN50

SCUOLA PRIMARIA "CASTELFRANCHI

Altoparlanti bilaterali  parete (ogni 12m)

LINEA CAVO FG10(O)M1  2X1.5 mmq LINEA CAVO FG10(O)M1  2X1.5 mmq

SECONDO EN 60849 - CEI 100-55

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419
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SC
U

O
LA

 P
RI

M
AR

IA
 "C

AS
TE

LF
RA

N
CH

I"

Q
u

a
d

r
i
 
d

i
 
s
e

z
i
o

n
a

m
e

n
t
o

l
a

t
o

 
 
C

C

cavi dei quadri di

campo verso inverter

CAMPO

FOTOVOLTAICO 1

CAMPO

FOTOVOLTAICO 2

INVERTER

CONTATORE

DI PRODUZIONE

PULS. DI SGANCIO

IMP. FTV (DC)

PULS. DI SGANCIO

IMP. FTV (AC)

PULS. DI SGANCIO

IMP. FTV (DC)

N

R

RETE  ELETTRICA   DI  DISTRIBUZIONE  IN  BT

n. 20 moduli fotovoltaici Solar da 240 Wp (JKM240P-60)

Quadro di sezionamento

lato  CC

Quadro di
distribuzione
dell'utente

Interruttore generale AC

MT  50A - Icn = 10kA - id = 0,3 A

Alla struttura dei pannelli

-

+

EMI e Protezioni

DC GFCI

B
o
o
s
t
e
r
 
2

EMI Filter

Linear Filter

PLM

AC  GFCI

B
o
o
s
t
e
r
 
 
D

S
P

 
 
C

o
n
t
r
o
l

I
n
v
e
r
t
e
r
 
 
D

S
P

 
 
C

o
n
t
r
o
l

M
i
c
r
o
p
r
o
c
e
s
s
o
r
 
 
S

y
s
t
e
m

 
 
C

o
n
t
r
o
l
l
e
r

LCD

PE

Interruttore  AC

MT-DIF  32A - Icn = 6kA - id = 0,3 A

montato entro 1 m dal gruppo inverter

 cavo G/V  16 mmq

 
c
a
v
o
 
G

/
V

 
 
1
6
 
m

m
q

n. 20 moduli fotovoltaici Solar da 240 Wp (JKM240P-60)

-

+

Linea elettrica CC: Cavo flessibile unipolare

1x10 mmq Tipo FG21M21 (rosso)

Linea elettrica CC: Cavo flessibile unipolare

1x10 mmq Tipo FG21M21 (nero)

Linea elettrica CC: Cavo flessibile unipolare

1x10 mmq Tipo FG21M21 (nero)

n. 21 moduli fotovoltaici Solar da 240 Wp (JKM240P-60)

-

+

n. 21 moduli fotovoltaici Solar da 240 Wp (JKM240P-60)

-

+

Linea elettrica CC: Cavo flessibile unipolare

1x10 mmq Tipo FG21M21 (nero)

Alla struttura dei pannelli

PE

 cavo G/V  16 mmq

CAMPO

FOTOVOLTAICO 1

CAMPO

FOTOVOLTAICO 2

SCHEMA ELETTRICO 19,68 kWp

I
n

v
e

r
t
e

r

P
O

W
E

R
-
O

N
E

 
A

u
r
o

r
a

T
R

I
O

 
2

0
.
0

T
L

N
O

R
M

A
 
C

E
I
 
0

-
2

1

Dispositivo interfaccia

secondo norma CEI 0-21

id

R S T

TN
S

Cavo flessibile unipolare 2x(1x10) mmq Tipo FG21M21  (rosso/nero)

Linea elettrica CC: Cavo flessibile unipolare

1x10 mmq Tipo FG21M21 (nero)

Linea elettrica CC: Cavo flessibile unipolare

1x10 mmq Tipo FG21M21 (rosso)

Quadro di sezionamento

lato  CC

B
o
o
s
t
e
r
 
1

Inverter

 
c
a
v
o
 
G

/
V

 
 
1
6
 
m

m
q

Cavo FG7R  4 X1X 25  mmq

Cavo FG7R  4 X1X 25  mmq

id id id

id id id id

id id id id
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Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419
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Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Descrizione Articolo

Codice articolo

Potere d'interruzione [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

G

47

L3 N

6,00

16,00

L1 N

0,100 kW

6,00

16,00

GEN. CDZ

L1 L2 L3 N

21,700 kW

34,25

50,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

6,0

46,00

6,0

6,0

0,05 / 1,52

2,45
MT60 C50 4P +

BD 4P 63A
300mA AC

6,00

0,30 / 0,0

16,00

FANCOIL DX

L1 N

1,300 kW

5,02

16,00

50,0

Multipolare

EPR

2,5

30,00

2,5

2,5

1,81 / 3,32

1,26

6,00

FANCOIL SX

L2 N

1,800 kW

6,96

16,00

50,0

Multipolare

EPR

2,5

30,00

2,5

2,5

2,50 / 4,02

1,26

6,00

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

FINALE EMILIA

400 / 230 [V]

2 - QUADRO E.SCUOLA PRIMARIA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

2,464 kA

Pagina: 1

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Descrizione Articolo

Codice articolo

Potere d'interruzione [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

G

Q1 2

x3

2

GENERALE
QUADRO

L1 L2 L3 N

67,000 kW

76,02

160,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

35,0

137,00

35,0

35,0

0,02 / 1,47

2,46

SCARICATORI

L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N

QUADRO LAB.
MULTIM.

L1 L2 L3 N

5,200 kW

10,10

25,00

30,0

Multipolare

PVC

6,00

46,00

6,00

6,00

0,27 / 1,74

2,45

btdin60
MT 4P 25A

6,00

LUCE SERVIZI

L1 L2 L3 N

8,900 kW

14,98

40,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

35,0

137,00

35,0

25,0

0,00 / 1,47

2,45
Interruttore Diff.

Puro 4P 40A
AC 0,03A

0,03 / 0,0

LUCE WC1

L1 N

0,800 kW

3,86

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

2,26 / 3,73

1,30

6,00

LUCE WC2

L2 N

0,800 kW

3,86

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

2,26 / 3,73

1,30

6,00

16,00

LUCE
BIBLIOTECA

L3 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,30

6,00

16,00

LUCE
REFETTORIO 1

L1 N

1,500 kW

7,25

10,00

50,0

Multipolare

EPR

2,5

30,00

2,5

2,5

2,61 / 4,08

1,30

6,00

16,00

LUCE
REFETTORIO 2

L2 N

1,500 kW

7,25

10,00

50,0

Multipolare

EPR

2,5

30,00

2,5

2,5

2,61 / 4,08

1,30

6,00

16,00

L3 N

1,000 kW

4,83

10,00

50,0

Multipolare

EPR

1,5

22,00

1,5

1,5

2,89 / 4,36

1,30

6,00

16,00

LUCE UFFICI 1

L3 N

1,000 kW

4,83

10,00

50,0

Multipolare

EPR

1,5

22,00

1,5

1,5

2,89 / 4,36

1,30

6,00

16,00

LUCE EXT 1
PERIM.

L1 N

0,800 kW

3,86

10,00

60,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

1,63 / 3,10

1,30

6,00

16,00

ACCDENSIONE

L1 N

0,800 kW

3,86

20,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

0,05 / 3,15

0,19

Contattore 2NA
230V AC - 25A 

Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

Q1 Q2FLFSC

SC HL

IG

K10

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Descrizione Articolo

Codice articolo

Potere d'interruzione [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

G G

2 14

16

LUCE EXT 2
PERIM.

L2 N

0,800 kW

3,86

10,00

60,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

1,63 / 3,10

1,30

6,00

16,00

ACCENSIONE

L2 N

0,800 kW

3,86

20,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

0,05 / 3,15

0,19

L1 N

0,150 kW

0,72

10,00

50,0

1,30

6,00

16,00

L1 L2 L3 N

9,700 kW

17,39

40,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

35,0

137,00

35,0

25,0

0,00 / 1,47

2,45

0,03 / 0,0

ACCENSIONI
LUCE AULE

L1 L2 L3 N

7,000 kW

13,53

40,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

35,0

137,00

35,0

25,0

0,00 / 1,47

2,43

LUCE AULA 1

L1 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 2

L2 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 3

L3 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE ATT.

L1 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 5

L2 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 6

L3 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 7

L1 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 8

L2 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 9

L3 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

Q11

K11

Q13

Q14

K16

Q17 Q18 Q19 Q21 Q22Q20 Q23 Q24

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Descrizione Articolo

Codice articolo

Potere d'interruzione [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

LUCE AULA 10

L1 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE CORR.1

L2 N

1,500 kW

7,25

10,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

2,56 / 4,03

6,00

16,00

LUCE EMERG

L3 N

1,200 kW

5,80

10,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

2,05 / 3,52

6,00

16,00

L1 N

6,00

16,00

ACCENSIONI
LUCE AULE

L1 L2 L3 N

7,700 kW

13,53

40,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

35,0

137,00

35,0

25,0

0,00 / 1,47

2,43

LUCE AULA 11

L1 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 12

L2 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 13

L3 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 14

L1 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 15

L2 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 16

L3 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 17

L1 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 18

L2 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 19

L3 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Descrizione Articolo

Codice articolo

Potere d'interruzione [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

LUCE AULA 20

L1 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 21

L2 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE CORR.2

L2 N

1,500 kW

7,25

10,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

2,56 / 4,03

6,00

16,00

LUCE EMERG

L3 N

1,200 kW

5,80

10,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

2,05 / 3,52

1,30

6,00

16,00

CITOFONO

L1 N

6,00

16,00

GEN. PRESE
SERVIZIO

L1 L2 L3 N

11,100 kW

13,86

63,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

35,0

137,00

35,0

25,0

0,00 / 1,47

2,45
Interruttore Diff.
Puro 4P 4M 63A

AC 0,03A

0,03 / 0,0

L1 N

1,500 kW

5,07

16,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

1,79 / 3,26

1,30

6,00

16,00

L2 N

1,500 kW

5,07

16,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

1,79 / 3,26

1,30

6,00

16,00

L3 N

1,100 kW

3,72

16,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

1,31 / 2,78

1,30

6,00

16,00

L1 N

1,100 kW

3,72

16,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

1,31 / 2,78

1,30

6,00

16,00

PRESE SALA
PROF. +

L2 N

1,500 kW

5,07

16,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

1,79 / 3,26

1,30

6,00

16,00

L3 N

1,100 kW

3,72

16,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

1,31 / 2,78

1,30

6,00

16,00

PRESE AULE
6-10

L1 N

1,100 kW

3,72

16,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

1,31 / 2,78

1,30

6,00

16,00

PRESE AULE
11-16

L2 N

1,100 kW

3,72

16,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

1,31 / 2,78

1,30

6,00

16,00

PRESE AULE
17-21 E BIBLIO.

L3 N

1,100 kW

3,72

16,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

1,31 / 2,78

1,30

6,00

16,00

Q25 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 Q39

Q27 Q28 Q29 Q44 Q45 Q46 Q48 Q49 Q50 Q51 Q52 Q53 Q54 Q55 Q60 Q61

Q40 Q41

F12

Pag.10

Q56 Q57

Q42

Q58

Q43

L1 L2 L3 N

10,400 kW

20,77

40,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

35,0

137,00

35,0

25,0

0,01 / 1,47

2,45

0,03 / 0,0

F31

Pag.11

Q26

F15

Pag.11

Q30

K32

Q47 Q59

PROTEZIONE
C.TI AUX 230V

SERVIZI

PROTEZIONE
C.TI AUX 230V

L. AULE DX

LUCE AULE
DX

PROTEZIONE
C.TI AUX 230V

L. AULE SX

LUCE AULE
SX

L2 NL3 N

100

F321N

100

F321N

btdin P.Fusib.
1P+N 32A 6AgL

100

F321N

MW160 4p 160a 

T7134WF/160  F40R x3
F323N

1x 249594 
4x 200000 

3P+N 2AgL
3x Lamp. Rosse

3P+N 125AgL

FN84C25 G743AC40 FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FT1A2N230 

Contattore 2NA
230V AC - 25A 

FT1A2N230 FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

Contattore 4NA
230V AC - 63A 

FC4A6/230N 

Contattore 4NA
230V AC - 63A 

FC4A6/230N 

EA 062 8 

btdin P.Fusib.
1P+N 32A 6AgL

btdin P.Fusib.
1P+N 32A 6AgL

Interruttore Diff.
Puro 4P 40A

AC 0,03A

G743AC40 

Interruttore Diff.
Puro 4P 40A

AC 0,03A

G743AC40 FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

CENTRALINO
TV

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

G743AC63 FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

G44AC63 
FN84C50 

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

L3 N

60
16

66

767

547 220

2P
R

O
FO

N
D

IT
A

' 2
20

IG

FSC,,,Q1

Q2,,,,,,,,,,,,,,,,CRA

Q14,,,,,,,,,,,,,,,,Q29

Q30,,,,,,,,,,,,,Q43

Q59,,,,,,OR1

AULE AULE

Q47,,,,,,,,,,,OR2

VUOTO

150

200

150

150

150

200

200

200

200

1x CP 4
4x L 2/20 230 

RIP_160A

SALA
PROFESSORI

+ RIPOSTIGLIO RACK DATI

S.p.a S.p.a S.p.a S.p.a S.p.a S.p.a

REFETTORIO

L2 N

1,500 kW

7,25

10,00

50,0

Multipolare

EPR

2,5

30,00

2,5

2,5

2,61 / 4,08

1,30

6,00

16,00

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

Q7A

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

FINALE EMILIA

400 / 230 [V]

2 - QUADRO E.SCUOLA PRIMARIA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

2,464 kA

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

FINALE EMILIA

400 / 230 [V]

2 - QUADRO E.SCUOLA PRIMARIA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

2,464 kA

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

FINALE EMILIA

400 / 230 [V]

2 - QUADRO E.SCUOLA PRIMARIA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

2,464 kA

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

FINALE EMILIA

400 / 230 [V]

2 - QUADRO E.SCUOLA PRIMARIA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

2,464 kA

G

47

ACCENSIONE

Contattore 2NA
230V AC - 25A 

FT1A2N230 

20,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

0,05 / 3,03

0,18

L1 N

0,800 kW

3,86

ACCENSIONE

Contattore 2NA
230V AC - 25A 

FT1A2N230 

20,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

0,05 / 3,03

0,18

L2 N

0,800 kW

3,86

K60

OR1

K61

OR1

F59A

Pag.12

PROTEZIONE
C.TI AUX 230V

SEZ. CDZ
L3 N

100

F321N

btdin P.Fusib.
1P+N 32A 6AgL

Q63,,,,,,CR2

ACCENSIONE

L2 N

0,800 kW

3,86

20,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

0,05 / 3,15

K27

Contattore 2NA
230V AC - 25A 

FT1A2N230 

ACCENSIONE

L2 N

0,800 kW

3,86

20,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

0,05 / 3,15

0,19

K44

Contattore 2NA
230V AC - 25A 

FT1A2N230 

E 2
LUCE UFFICI 3
E AMMINIST. SPEC. AULA 1 E US. AULA 2 E US. 

K58

Multipolare

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

L1 N

0,200 kW

0,96

20,00

30,0

Contattore 2NA

230VAC-25A

FT1A2N230 

btdin60
MT 1P+N 10A

0,200 kW

0,96

10,00

5,0

1,98 / 3,45

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

Multipolare

0,000 kW

0,00

10,00

0,0

1,11

Multipolare

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

0,200 kW

0,96

10,00

5,0

Multipolare

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

0,49

10,00

5,0

Multipolare

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

0,800 kW

3,86

20,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

0,05 / 3,15

0,19

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,30 1,30 1,30

CRA

CREPUSCOLARE

S7

3

4
CRA

A1

A2
K7

10
.1

LUCE EXT. 1
PERIMETRALI

10
.0

9L3

9N

No

Pagina: 6

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Descrizione Articolo

Codice articolo

Potere d'interruzione [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

G

GEN. CDZ

L1 L2 L3 N

MT60 C40 4P +
BD 4P 63A
300mA AC

6,00

0,30 / 0,0

16,00

FANCOIL DX

L1 N

6,00

FANCOIL SX

L2 N

6,00

L3 N

6,00 6,00

UTA

L1 L2 L3 N

6,00

L2 N

6,00

Q51 Q52 Q53 Q54 Q56Q55

Q50

G44AC63 
FN84C40 

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

FN84C32

btdin60
MT 4P 32A

ASTRONOMICO

S8

A1

A2
K8

10
.2

10
.0

CR1
CR-1

CR-2SENSORE

LUCE EXT. 2
PERIMETRALI

9L
3

2/e13

2/e13

230V

230V

RELE'

S13

3

4
CR1

A1

A2
K13

11
.1

LUCE  AULE
DX

11
.0

12L2

12N

CREPUSCOLARE

12
L2

3/e4

3/e4

230V

230V

AULE AULE

L1 N

RISERVA

14,300 kW

20,90

40,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

6,0

46,00

6,0

6,0

0,03 / 1,38

2,13

1,500 kW

5,80

16,00

50,0

Multipolare

EPR

2,5

30,00

2,5

2,5

2,08 / 3,47

1,09

1,000 kW

3,86

16,00

50,0

Multipolare

EPR

2,5

30,00

2,5

2,5

1,39 / 2,77

1,09

1,600 kW

6,18

16,00

50,0

Multipolare

EPR

2,5

30,00

2,5

2,5

2,22 / 3,61

1,09

1,200 kW

4,64

16,00

50,0

Multipolare

EPR

2,5

30,00

2,5

2,5

1,67 / 3,05

1,09

9,000 kW

11,56

32,00

50,0

Multipolare

EPR

10,0

60,00

10,0

10,0

0,52 / 1,90

2,06

0,000 kW

0,00

10,00

0,0

0,00 / 1,38

1,09

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

FINALE EMILIA

400 / 230 [V]

4 - QUADRO SECONDARIA

No

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

2,138 kA

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

F68A/1

F61/20C F61/20C F61/20C

F11/1P

S.p.a S.p.a S.p.a

K51 K52 K53 K54

ACCENSIONE

Contattore 2NA
230V AC - 25A 

FT1A2N230 

20,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

0,05 / 3,03

0,18

L1 N

0,800 kW

3,86

ACCENSIONE

Contattore 2NA
230V AC - 25A 

FT1A2N230 

20,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

0,05 / 3,03

0,18

L2 N

0,800 kW

3,86

ACCENSIONE

Contattore 2NA
230V AC - 25A 

FT1A2N230 

20,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

0,05 / 3,03

0,18

L3 N

0,800 kW

3,86

ACCENSIONE

Contattore 2NA
230V AC - 25A 

FT1A2N230 

20,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

0,05 / 3,03

0,18

L1 N

0,800 kW

3,86

F50A

Pag.12

PROTEZIONE
C.TI AUX 230V

SEZ. CDZ
L2 N

100

F321N

btdin P.Fusib.
1P+N 32A 6AgL

OR1

OROLOGIO

S51

3

4
OR1

A1

A2
K51

12
.1

FANCOIL DX
AULE

12
.0

50AL3

50AN

G. / SETTIMANALE

50
A

L3

6/e4

6/e4

230V

230V

F61/20C

FAN COIL & VENT.

S.p.a

OR1 OR1 OR1 OR2

F68/1

S52

A1

A2
K52

12
.2

FANCOIL SX
AULE

12
.0

F61/20C

S53

A1

A2
K53

12
.3

VENTILAT.
CORRIDOI

12
.0

F61/20C

OR2

OROLOGIO

S54

3

4
OR2

A1

A2
K54

12
.5

TORRINI
BAGNI

12
.4

G. / SETTIMANALE

50
A

L3

F61/20C

TORRINI BAGNI
F68/1

CR2
CR-3

CR-4SENSORE

RELE'

S29

3

4
CR2

A1

A2
K29

11
a.

1

LUCE  AULE
SX

11
a.

0

28L2

28N

CREPUSCOLARE

28
L2

3/e4

3/e4

230V

230V

F61/20C

F11/1P

S.p.a

S24

3

4
R

A1

A2
K24

11
.1

1

LUCE CORR.1

11
.1

0

F61/20C

S37

3

4
R

A1

A2
K37

11
a.

11

LUCE CORR.2

11
a.

10

F61/20C

SP R

3

4
SP

LATO BIBLIO. LATO UFF.

OR3

OROLOGIO

S9

OR3
3

4

A1

A2
K49

13
.1

CAMPANELLA

13
.0

G. / SETTIMANALE

49
L1

F61/20C

CAMPANELLA

49L1
230V

49N
230V

3

4
K49

13
.2

QE_04 QUADRO E. SCUOLA SECONDARIA
Finale Emilia

ARMADIO SAE
LAMIERA
P. TRASPARENTE IP55

Pagina: 4

G G

11 27

Pagina: 5

G G

27

L3 N L1 N

Pagina: 2

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Descrizione Articolo

Codice articolo

Potere d'interruzione [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

G

Q1 2

x3

SCARICATORI QUADRO LAB.
MULTIM.

btdin60
MT 4P 25A

6,00

LUCE SERVIZI

Interruttore Diff.
Puro 4P 25A

AC 0,03A

LUCE WC1

6,00

LUCE WC2

6,00

LUCE
BIBLIOTECA

6,00

LUCE UFFICI
+ ARCHIVIO

6,00

LUCE EXT 1
PERIM.

6,00

ACCENSIONE

Contattore 2NA
230V AC - 25A 

Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

Q1 Q2FLFSC

SC HL

IG

K7

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Descrizione Articolo

Codice articolo

Potere d'interruzione [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

G G

LUCE EXT 2
PERIM.

6,00

ACCENSIONE

6,00

L1 L2 L3 N

0,03 / 0,0

ACCENSIONI
LUCE AULE

L1 L2 L3 N

LUCE AULA 1

L1 N

6,00

16,00

LUCE AULA 2

L2 N

6,00

16,00

LUCE AULA 3

L3 N

6,00

16,00

LUCE AULA 4

L1 N

6,00

16,00

LUCE AULA 5

L2 N

6,00

16,00

LUCE AULA 6

L3 N

6,00

16,00

LUCE AULA 7

L1 N

6,00

16,00

LUCE AULA 8

L2 N

6,00

16,00

LUCE AULA 9

L3 N

6,00

16,00

Q8

K8

Q10

Q11

K13

Q14 Q15 Q16 Q18 Q19Q17 Q20 Q21

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Descrizione Articolo

Codice articolo

Potere d'interruzione [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

LUCE AULA 10

L1 N

6,00

16,00

LUCE CORR.1

L2 N

6,00

16,00

LUCE EMERG

L3 N

6,00

16,00

L1 N

6,00

16,00

ACCENSIONI
LUCE AULE

L1 L2 L3 N

7,700 kW

13,53

40,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

35,0

137,00

35,0

25,0

0,00 / 1,47

2,43

LUCE AULA 11

L1 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 12

L2 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 13

L3 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 14

L1 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 15

L2 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 16

L3 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

LUCE AULA 17

L1 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,29

6,00

16,00

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Descrizione Articolo

Codice articolo

Potere d'interruzione [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

LUCE CORR.2

L2 N

6,00

16,00

LUCE EMERG

L3 N

6,00

16,00

CITOFONO

L1 N

6,00

16,00

GEN. PRESE
SERVIZIO

L1 L2 L3 N

Interruttore Diff.
Puro 4P 4M 25A

AC 0,03A

0,03 / 0,0

L1 N

6,00

16,00

L2 N

6,00

16,00

L3 N

6,00

16,00

PRESE SALA
PROF. +

L2 N

6,00

16,00

L3 N

6,00

16,00

6,00

16,00

6,00

16,00

Q22 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36

Q24 Q25 Q26 Q37 Q38 Q39 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 Q46 Q47 Q48F9

Pag.10

Q49

L1 L2 L3 N

10,400 kW

20,77

40,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

35,0

137,00

35,0

25,0

0,01 / 1,47

2,45

0,03 / 0,0

F28

Pag.11

Q23

F12

Pag.11

Q27

K29

Q40

PROTEZIONE
C.TI AUX 230V

SERVIZI

PROTEZIONE
C.TI AUX 230V

L. AULE DX

LUCE AULE
DX

PROTEZIONE
C.TI AUX 230V

L. AULE SX

LUCE AULE
SX

L2 N

100

F321N

100

F321N

btdin P.Fusib.
1P+N 32A 6AgL

100

F321NF40R x3
F323N

1x 249594 
4x 200000 

3P+N 2AgL
3x Lamp. Rosse

3P+N 125AgL

FN84C25 G743AC25 FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FT1A2N230 

Contattore 2NA
230V AC - 25A 

FT1A2N230 FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

Contattore 4NA
230V AC - 40A 

FC4A4/230N 

Contattore 4NA
230V AC - 40A 

FC4A4/230N 

EA 062 8 

btdin P.Fusib.
1P+N 32A 6AgL

btdin P.Fusib.
1P+N 32A 6AgL

Interruttore Diff.
Puro 4P 40A

AC 0,03A

G743AC40 

Interruttore Diff.
Puro 4P 40A

AC 0,03A

G743AC40 FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

CENTRALINO
TV

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

G743AC25 FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

L2 N

60
16

66

767

547 220

2P
R

O
FO

N
D

IT
A

' 2
20

FSC,,HL

IG,Q1

Q2,,,,,,,,,,,,ORA

Q11,,,,,,,,,,,,,,,,Q26

Q27,,,,,,,,,,,,,Q39

Q50,,,,,,,,,,,,,S54

Q40,,,,,,,,Q49

VUOTO

200

150

150

150

200

200

200

200

1x CP 4
4x L 2/20 230 

RIP_125A

SALA
PROFESSORI
+ MAGAZZINO RACK DATI

16,00

0,03 / 0,0

16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N

5,200 kW

10,63

32,00

30,0

Multipolare

PVC

10,0

46,00

10,0

10,0

0,28 / 1,63

2,13

L1 L2 L3 N

4,900 kW

8,21

25,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

16,0

85,00

16,0

16,0

0,00 / 1,36

2,13

L1 N

0,800 kW

3,86

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

2,26 / 3,62

1,11

L2 N

0,800 kW

3,86

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

2,26 / 3,62

1,11

L3 N

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,33

1,11

L3 N

1,000 kW

4,83

10,00

50,0

Multipolare

EPR

1,5

22,00

1,5

1,5

2,89 / 4,25

1,11

L1 N

0,800 kW

3,86

10,00

60,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

1,63 / 2,99

1,11

20,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

0,05 / 3,03

0,18

16,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

0,05 / 3,08

0,18

10,00

60,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

1,63 / 2,99

1,11

20,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

0,05 / 3,03

0,18

16,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

0,05 / 3,08

0,18

L1 N

0,800 kW

3,86

L1 N

0,800 kW

3,86

L2 N

0,800 kW

3,86

L3 N

0,800 kW

3,86

L1 N

0,800 kW

3,86

7,000 kW

13,53

40,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

16,0

85,00

16,0

16,0

0,01 / 1,37

2,10

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,35

1,10

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,35

1,10

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,35

1,10

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,35

1,10

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,35

1,10

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,35

1,10

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,35

1,10

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,35

1,10

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,35

1,10

0,700 kW

3,38

10,00

50,0

Multipolare

PVC

1,5

16,50

1,5

1,5

1,98 / 3,35

1,10

9,700 kW

17,39

40,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

16,0

85,00

16,0

16,0

0,01 / 1,36

2,13

11

1,500 kW

7,25

10,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

2,56 / 3,92

1,200 kW

5,80

10,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

2,05 / 3,41

0,200 kW

0,96

10,00

5,0

1,11

7,25

10,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

2,56 / 3,92

1,11

1,200 kW

5,80

10,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

2,05 / 3,40

1,11

0,000 kW

0,00

10,00

0,0

1,11

8,900 kW

13,86

25,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

16,0

85,00

16,0

16,0

0,01 / 1,36

2,13

1,500 kW

5,07

16,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

1,79 / 3,15

1,11

1,500 kW

5,07

16,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

1,79 / 3,15

1,11

1,100 kW

3,72

16,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

1,31 / 2,67

1,11

1,100 kW

3,72

16,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

1,31 / 2,67

1,11

1,100 kW

3,72

16,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

1,31 / 2,67

1,11

L1 N

1,100 kW

3,72

16,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

1,31 / 2,67

1,11

L2 N

1,100 kW

3,72

16,00

50,0

Multipolare

PVC

2,5

23,00

2,5

2,5

1,31 / 2,67

1,11

6,00

16,00

6,00

16,00

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

FN881C10 

btdin60
MT 1P+N 10A

0,200 kW

0,96

10,00

5,0

1,11

0,100 kW

0,49

10,00

5,0

1,11

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

FINALE EMILIA

400 / 230 [V]

4 - QUADRO E. SCUOLA SECONDARIA

No

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

2,138 kA

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

FINALE EMILIA

400 / 230 [V]

4 - QUADRO SECONDARIA

No

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

2,138 kA

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

FINALE EMILIA

400 / 230 [V]

4 - QUADRO SECONDARIA

No

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

2,138 kA

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

FINALE EMILIA

400 / 230 [V]

4 - QUADRO SECONDARIA

No

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

2,138 kA

S.p.a S.p.a S.p.a S.p.a S.p.a

Q55,Q56

ACCENSIONE

L2 N

0,800 kW

3,86

20,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

0,05 / 3,15

0,19

K24

Contattore 2NA
230V AC - 25A 

FT1A2N230 

ACCENSIONE

L2 N

0,800 kW

3,86

20,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

0,05 / 3,15

0,19

K37

Contattore 2NA
230V AC - 25A 

FT1A2N230 

Pagina: 3

OR1,,CR2

SECONDARIA

GENERALE
QUADRO

L1 L2 L3 N

50,600 kW

52,77

100,00

1,0

PVC

35,0

137,00

35,0

0,01 / 1,35

2,14

F74N/100N

1,111,11

1,98 / 3,45

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

Multipolare Multipolare

1,500 kW

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

K49

Multipolare Multipolare

PVC PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

1,5

19,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

Multipolare

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

1,98 / 3,45

L1 N

0,200 kW

0,96

20,00

30,0

Contattore 2NA

230VAC-25A

FT1A2N230 

1,11

Unip. con guaina

35,0

btdin
SEZ 4P 100A

CRA

CREPUSCOLARE

S10

3

4
CRA

A1

A2
K10

10
.1

LUCE EXT. 1
PERIMETRALI

10
.0

12L2

12N

L3 N

1,600 kW

6,18

16,00

50,0

Multipolare

EPR

2,5

30,00

2,5

2,5

2,22 / 3,74

1,26

6,00

Q62

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

ASTRONOMICO

S11

A1

A2
K11

10
.2

10
.0

CR1
CR-1

CR-2SENSORE

LUCE EXT. 2
PERIMETRALI

12
L2

3/e4

3/e4

230V

230V

RELE'

S16

3

4
CR1

A1

A2
K16

11
.1

LUCE  AULE
DX

11
.0

15L2

15N

CREPUSCOLARE

15
L2

3/e7

3/e7

230V

230V

S27

3

4
SP.27

A1

A2
K27

11
.1

1

LUCE CORR.1

11
.1

0

F68A/1

F61/20C F61/20C F61/20C F61/20C

F11/1P

S.p.aS.p.a

FANCOIL

L3 N

1,800 kW

6,96

16,00

50,0

Multipolare

EPR

2,5

30,00

2,5

2,5

2,50 / 4,02

1,26

6,00

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

REFETTORIO

Q61A

Pagina: 7

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Descrizione Articolo

Codice articolo

Potere d'interruzione [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

G

47

UTA MENSA

L1 L2 L3 N

5,000 kW

8,03

20,00

60,0

Multipolare

PVC

6,0

34,00

6,0

6,0

0,71 / 2,22

2,36

6,00

UTA SCUOLA

L1 L2 L3 N

12,000 kW

19,27

32,00

80,0

Multipolare

PVC

16,0

62,00

16,0

16,0

0,87 / 2,39

2,36

6,00

L2 N

1,26

6,00

Q63 Q64

Q66

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

FN84C20 FN84C32

btdin60
MT 4P 20A

btdin60
MT 4P 32A

S.p.a

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

FINALE EMILIA

400 / 230 [V]

2 - QUADRO E.SCUOLA PRIMARIA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

2,464 kA

ACCENSIONE

Contattore 2NA
230V AC - 25A 

FT1A2N230 

20,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

0,05 / 3,03

0,18

L3 N

0,800 kW

3,86

ACCENSIONE

Contattore 2NA
230V AC - 25A 

FT1A2N230 

20,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

0,05 / 3,03

0,18

L3 N

0,800 kW

3,86

K61A

OR2

K62

OR1

Q65

K65

OR3

ACCENSIONE

Contattore 2NA
230V AC - 25A 

FT1A2N230 

20,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

1,5

19,50

1,5

1,5

0,05 / 3,03

0,18

L2 N

0,800 kW

3,86

FN84C32

btdin60
MT 4P 32A

6,00

L1 L2 L3 N

12,000 kW

Multipolare

PVC

16,0

16,0

16,0

19,27

32,00

80,0

OR1

OROLOGIO

S60

3

4
OR1

A1

A2
K60

12
.1

FANCOIL DX
AULE

12
.0

59AL3

59AN

G. / SETTIMANALE

59
A

L3

6/e8

6/e8

230V

230V

F61/20C

FAN COIL & VENT.
F68/1

S61

A1

A2
K61

12
.2

FANCOIL SX
AULE

12
.0

F61/20C

S62

A1

A2
K62

12
.3

VENTILAT.
CORRIDOI

12
.0

F61/20C

OR2

OROLOGIO

S61A

3

4
OR2

A1

A2
K61A

12
.5

FAN COIL
REFETTORIO

12
.4

G. / SETTIMANALE

50
A

L3

F61/20C

FAN COIL REFETTORIO
F68/1

230V

230V

OR3

S65

3

4
OR3

A1

A2
K65

13
.1

13
.0

59AL3

59AN

59
A

L3

6/e8

6/e8

230V

230V

F61/20C

OROLOGIO TORRINI
BAGNIG. / SETTIMANALE

TORRINI BAGNI
F68/1

S.p.aS.p.a

CR2
CR-3

CR-4SENSORE

RELE'

S32

3

4
CR2

A1

A2
K32

11
a.

1

LUCE  AULE
SX

11
a.

0

31L1

31N

CREPUSCOLARE

31
L1

3/e7

3/e7

230V

230V

F61/20C

F11/1P

S.p.a

S44

3

4
R

A1

A2
K44

11
a.

11

LUCE CORR.2

11
a.

10

F61/20C

SP

R

LATO UFFICI LATO AMMIN.

OR4

OROLOGIO

S90

OR4
3

4

A1

A2
K58

14
.1

CAMPANELLA

14
.0

G. / SETTIMANALE

58
A

L1

F61/20C

CAMPANELLA

58AL1
230V

58AN
230V

3

4
K58

14
.2

1,200 kW

4,64

16,00

50,0

Multipolare

EPR

2,5

30,00

2,5

2,5

1,67 / 3,05

IN CASSETTA ISOLANTE IP 65 A PARETE, ESTERNA AL QUADRO

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com

B4.04
10/12



IG

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Descrizione Articolo

Codice articolo

Potere d'interruzione [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

IG

Q2 4

HL

L1 L2 L3 N

Sez. 4P 32A

L1 L2 L3 N

SCARICATORI

L1 L2 L3 N

RISERVA

L1 N

PROFESSORE

L3 N

4,5

0,03 / 0,0

BANCO 1-2

L1 N

4,5

0,03 / 0,0

BANCO 3-4

L2 N

4,5

0,03 / 0,0

BANCO 5-6

L3 N

4,5

0,03 / 0,0

BANCO 7-8

L1 N

4,5

0,03 / 0,0

BANCO 9-10

L2 N

4,5

0,03 / 0,0

BANCO 11-12

L3 N

4,5

0,03 / 0,0

BANCO 13-14

L1 N

4,5

0,03 / 0,0

BANCO 15-16

L2 N

4,5

0,03 / 0,0

RACK DATI

L2 N

4,5

0,03 / 0,0

LUCE

L1 N

30mA AC

4,5

0,03 / 0,0

QE_03 QUADRO E. LABORATORIO MULTIMEDIALE
Scuola di Finale Emilia

CENTRALINO BTICINO
RESINA 54MOD DA INCASSO
P. TRASPARENTE IP40

425

RIP FL HL SC

Q10 Q11 Q12

Q1 F2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

F215P/54D 
120

61
0

FL

SC

Q1

F2

Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12

RIP

F74N/32N  F40R x3
F323N

1x CP 4
4x L 2/20 230 

3P+N 2AgL
3x Lamp. Rosse

Scaricat.
400v Cl. 2

GA8813AC10 GA8813AC6 GA8813A16 GA8813A16 GA8813A16 GA8813A16 GA8813A16 GA8813A16 GA8813A16 GA8813A16 GA8813A16

PRESE

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

FINALE EMILIA

400 / 230 [V]

3 - QUADRO E. LABORATORIO MULTIMEDIALE

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

1,452 kA

Pagina: 1

5,200 kW

10,10

40,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

10,0

63,00

10,0

10,0

0,01 / 1,74

1,45

0,700 kW

3,38

10,00

15,0

Multipolare

PVC

1,5

14,00

1,5

1,5

0,59 / 2,34

0,74

0,400 kW

1,93

6,00

10,0

Unip. no guaina

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,14 / 1,88

0,74

0,500 kW

2,42

16,00

20,0

Unip. no guaina

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,34 / 2,08

0,74

0,500 kW

2,42

16,00

20,0

Unip. no guaina

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,34 / 2,08

0,74

0,500 kW

2,42

16,00

20,0

Unip. no guaina

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,34 / 2,08

0,74

0,500 kW

2,42

16,00

20,0

Unip. no guaina

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,34 / 2,08

0,74

0,500 kW

2,42

16,00

20,0

Unip. no guaina

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,34 / 2,08

0,74

0,500 kW

2,42

16,00

20,0

Unip. no guaina

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,34 / 2,08

0,74

0,500 kW

2,42

16,00

20,0

Unip. no guaina

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,34 / 2,08

0,74

0,500 kW

2,42

16,00

20,0

Unip. no guaina

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,34 / 2,08

0,74

0,000 kW

0,00

16,00

0,0

0,00 / 1,74

0,74

SCUOLA PRIMARIA

S.p.a S.p.a

+ BD 1P+N 32A + BD 1P+N 32A + BD 1P+N 32A + BD 1P+N 32A + BD 1P+N 32A + BD 1P+N 32A + BD 1P+N 32A + BD 1P+N 32A + BD 1P+N 32A + BD 1P+N 32A + BD 1P+N 32A

6,00

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

0,000 kW

0,00

10,00

0,0

0,00 / 1,38

1,09

S.p.a

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

FINALE EMILIA

400 / 230 [V]

1 - QUADRO CONSEGNA

No

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

4,462 kA

Pagina: 1

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Descrizione Articolo

Codice articolo

Potere d'interruzione [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

L1 L2 L3 N

130,800 kW

118,44

160,00

1,0

Multipolare

EPR

50,0

152,45

25,0

0,02 / 0,05

4,46

16,00

GENERALE
QUADRO

SECONDARIA
L1 L2 L3 N

67,000 kW

76,02

125,00

120,0

Multipolare

EPR

50,0

152,45

25,0

1,40 / 1,45

4,42

16,00

0,50 / 0,06

GENERALE
QUADRO

SECONDARIA
L1 L2 L3 N

50,600 kW

52,77

80,00

130,0

Multipolare

EPR

35,0

123,26

25,0

1,29 / 1,34

4,42

16,00

0,50 / 0,06

ILLUMINAZIONE
PALI

L1 L2 L3 N

3,000 kW

4,82

20,00

150,0

Multipolare

EPR

6,0

44,33

6,0

1,08 / 1,13

4,42

10,00

0,30 / 0,0

16,00

ILLUM. PALI

L1 L2 L3 N

3,000 kW

4,82

20,00

150,0

Multipolare

EPR

6,0

44,33

6,0

1,08 / 2,21

0,38

CENTRALE
TERMICA

L1 L2 L3 N

7,800 kW

16,88

40,00

180,0

Multipolare

EPR

16,0

68,00

16,0

3,95 / 4,00

4,42

10,00

16,00

L1 L2 L3 N

0,000 kW

0,00

50,00

180,0

Unip. con guaina

EPR

35,0

167,00

25,0

0,00 / 0,05

4,42

10,00

L1 L2 L3

2,400 kW

3,85

20,00

1,0

Unip. no guaina

EPR

4,0

24,00

0,01 / 0,06

3,85

10,00

0,30 / 0,0

16,00

L12 N

Salvamotore
1,6-2,5A

10,00

L1 L2 L3

Salvamotore

10,00

S.p.a

QG

Q1 Q2 Q3 Q4 Q6

Q7 Q8K3

Q5

F3A

230Vac

F9

CR

A

B

S3

3

4
CR

A1

A2
K3

10
.1

1

ACCENSIONE
ILLUM. PALI

4

3

PFL

10
.1

0

A1

A2
QG

10
.0

SGANCIO
GENERALE

MX

A

QE_01 QUADRO E. CONSEGNA
Scuola di Finale Emilia

CASSA BOCCHIOTTI
POLIESTERE
P. TRASPARENTE IP65

430

860

210

65
0

S.p.a

L1 N

F321N

100

FAUX

PROTEZIONE
C.TI AUX
SGANCI

3AL1

3AN

ACCENSIONE

1P+Nx32A
2AgL

CONSEGNA

GENERALE
QUADRO

L1 N

F321N

100

PROTEZIONE
C.TI AUX 230V

QUADRO

FC4A4/230N 11SM1C24

L2 N

F321N

100

CITOFONO

1P+Nx32A
6AgL

T714E160 G47XAH125

1P+Nx32A
2AgL

FT84C125
G47XAH125

FT84D80
G44AC32
FH84C20

G47XAH125
FT84C50

G44AC32
FH84C20

0
4
6
9
7

Q5

SEGREG.

G47XAH125
FT84C40

430

Q2

Q1

Q3,,,F3A

Q6,,,Q10

Q4

CREPUSCOLARE
ASTRONOMICO

F68A/1

F61/20C

PRIMARIA

2/e3 230V

2/e3 230V

2/e7 230V

2/e7 230V

Q10

ALIMENTAZ.
AUTOMAZIONE

CANCELLO
L3 N

0,000 kW

0,00

16,00

0,00

Unip. con guaina

EPR

2,5

00,00

2,5

0,00 / 0,05

4,42

10,00

0,30 / 0,0

G24AC32
FH82C16

QG

FAUX

RIPRIP

SEGREG.

ARRIVOPARTENZA EPR

1,5

1,5

1,5 2,5

4x6 mmq 4x16 mmq

0,30 / 0,0 0,50 / 0,06

1,6-2,5A

11SM1C24

S.p.a

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

FINALE EMILIA

400 / 230 [V]

6 - CENTRALE TERMICA

No

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

0,743 kA

Pagina: 2

S.p.a

QE_ SPORZIONAMENTO
Scuola Finale Emilia

CENTRALINO
PLASTICA
P. TRASPARENTE IP55

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Descrizione Articolo

Codice articolo

Potere d'interruzione [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

L1 L2 L3 N

17,56 kW

35,12

63

1,0

ARRIVO
LINEA

GENERALE
QUADRO

GENERALE
PRESE CEE

F74N/63N

L1 L2 L3 N

Unip. con guaina

PVC

Unip. con guaina

PVC

4,5

IG

Q3

16

4

4,5

FA84C16

SCORTA

Q1

L1 L2 L3 N

0,03 / 0,0

FA84C25

4,5

+
G43AC32

25

Q2

GENERALE
PRESE E F.M.

40

0,03 / 0,0

G743AC40

4,5

L1 L2 L3 N

Multipolare

EPR

6

Q4

PRESE

L1 N

16

2,5

GENERALE

4,5

FA82C16

NORMALI

Q5

ASPIRAZIONE

L2 N

10

2,5

CAPPA

4,5

FA82C10

Q6

L3 N

10

2,5

FRIGORIFERO

4,5

FA82C10

Q7

L1 N

10

1,5

LUCE

4,5

GA8813AC10

F8

LUCE

6

100,0

F321N

L1 N

EMERGENZA
PRESENZA

RETE

L1 L2 L3 N

F40R
F323N +

FL

HL

9,9 kW 6 kW 0,5 kW 0,5 kW 0,21 kW 0,3 kW 0,15 kW

19,8 12 2,5 2,5 1,05 1,50 0,75

20 20 20 20 20 20 20

Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare

EPR EPR EPR EPR EPR EPR

1,5

46 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5

46 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5

5G6 mmq 5G4 mmq 3G2,5 mmq 3G2,5 mmq 3G2,5 mmq 3G1,5 mmq 3G1,5 mmq

L1 L2 L3 N

7,21 kW

14,42

X

S.p.a

12/A14 24V 24V

X

24V

Y1

A1

A2
K6

Y1

A1

A2
K7

CIRCUITO POMPE GEMELLARI 02 FAN-COIL DX

FAN-COIL DX
POMPA 02.01
MAN - 0 - AUT

FAN-COIL DX
POMPA 02.01

IN MARCIA

FAN-COIL DX
POMPA 02.01
IN BLOCCO

FAN-COIL DX
POMPA 02.02
MAN - 0 - AUT

FAN-COIL DX
POMPA 02.02

IN MARCIA

FAN-COIL DX
POMPA 02.02
IN BLOCCO

13
.1

13
.0

13
.2

13.3

13
.4

13
.5

13.6

13
.0

13
.7

13
.8

X

S.p.a

13/A14 24V 24V

X

24V

Y1

A1

A2
K8

Y1

A1

A2
K9

CIRCUITO POMPE GEMELLARI 03 U.T.A. DX

U.T.A. DX
POMPA 03.01
MAN - 0 - AUT

U.T.A. DX
POMPA 03.01

IN MARCIA

U.T.A. DX
POMPA 03.01
IN BLOCCO

U.T.A. DX
POMPA 03.02
MAN - 0 - AUT

U.T.A. DX
POMPA 03.02

IN MARCIA

U.T.A. DX
POMPA 03.02
IN BLOCCO

14
.1

14
.0

14
.2

14.3

14
.4

14
.5

14.6

14
.0

14
.7

14
.8

12/G14 24V 13/G14 24V

13.013.0

X

S.p.a

14/A14 24V 24V

X

24V

Y1

A1

A2
K10

Y1

A1

A2
K11

CIRCUITO POMPE GEMELLARI 04 FAN-COIL SX

FAN-COIL SX
POMPA 04.01
MAN - 0 - AUT

FAN-COIL SX
POMPA 04.01

IN MARCIA

FAN-COIL SX
POMPA 04.01
IN BLOCCO

FAN-COIL SX
POMPA 04.02
MAN - 0 - AUT

FAN-COIL SX
POMPA 04.02

IN MARCIA

FAN-COIL SX
POMPA 04.02
IN BLOCCO

15
.1

13
.0

15
.2

15.3

15
.4

15
.5

15.6

13
.0

15
.7

15
.8

14/G14 24V

13.0
13/B14

14.014.0

X

S.p.a

15/A14 24V 24V

X

24V

Y1

A1

A2
K12

Y1

A1

A2
K13

CIRCUITO POMPE GEMELLARI 05 U.T.A. SX

U.T.A. SX
POMPA 05.01
MAN - 0 - AUT

U.T.A. SX
POMPA 05.01

IN MARCIA

U.T.A. SX
POMPA 05.01
IN BLOCCO

U.T.A. SX
POMPA 05.02
MAN - 0 - AUT

U.T.A. SX
POMPA 05.02

IN MARCIA

U.T.A. SX
POMPA 05.02
IN BLOCCO

16
.1

14
.0

16
.2

16.3

16
.4

16
.5

16.6

14
.0

16
.7

16
.8

15/G14 24V

14.0
14/B14

X

S.p.a

16/A14 24V 24V

X

24V

Y1

A1

A2
K14

Y1

CIRCUITO POMPA SINGOLA 07

SINGOLA 07
RICIRCOLO A.C.S.

MAN - 0 - AUT

SINGOLA 07
RICIRCOLO A.C.S.

IN MARCIA

SINGOLA 07
RICIRCOLO A.C.S.

IN BLOCCO

17
.1

17
.0

17.2

17
.3

16/G14 24V

S.p.a

17/A14 24V

17/G14 24V

X X

Y1

A1

A2
K15

Y1

CIRCUITO POMPA SINGOLA 08

SINGOLA 08
IRRIGAZIONE
MAN - 0 - AUT

SINGOLA 08
IRRIGAZIONE

IN MARCIA

SINGOLA 08
IRRIGAZIONE
IN BLOCCO

18
.1

18.0

18.2

18
.3

X
1:

X

X
1:

18
.4

X
1:

X

X
1:

18
.5 X

1:
Y

1

18
.1

A

X
1:

18
.1

A

X
1:

18
.1

X
1:

18
.7

18
.8

18
.9

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

FINALE EMILIA

400 / 230 [V]

6 - CENTRALE TERMICA

No

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

0,743 kA

Pagina: 2

S.p.a

A

B

S.p.a

4/E8 230V

4/E8 230V

1

Q1 7

FUORI PORTA

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

FINALE EMILIA

400 / 230 [V]

6 - CENTRALE TERMICA

No

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

0,743 kA

Pagina: 3

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Descrizione Articolo

Codice articolo

Potere d'interruzione [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

S.p.a

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Descrizione Articolo

Codice articolo

Potere d'interruzione [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

L1 L2 L3 N

15,100 kW

29,09

40,00

1,0

SCARICATORI

L1 L2 L3 N

PRESENZA
RETE

CALDAIE
L1 L2 L3 N

GENERALE
POMPE

L1 L2 L3 N

27,92

10,00

0,30 / 0,0

2

L2 N

2,000 kW

3,21

10,00

10,0

Multipolare

EPR

2,5

26,00

2,5

2,5

0,11 / 3,44

BOLLITORE

L3 N

0,700 kW

0,3

0,32

10,0

Multipolare

EPR

1,5

19,50

1,5

1,5

0,00 / 3,36

6,00

L1 N

0,700 kW

0,3

0,32

10,0

L1 L2 L3

0,830 kW

1,6

1,6

10,0

Multipolare

EPR

Multipolare

EPR

0,30 / 0,0

GEN.QUADRO
FUORI PORTA

CALDAIAGENERALE
QUADRO

L1 N

FT1A2N24

CALDAIA
1

FT1A2N24F74N/63N SA23NA320
LOVATO

F40R
F323N + G744A25 11SM1C08

L1 L2 L3 N

Unip. con guaina

PVC

10,0

63,00

10,0

10,0

Unip. con guaina

PVC

10,0

63,00

10,0

10,0

6,0

IG

SC

FL

HL

Q1

Q2

K2

Q3

K3

Q4

K4

Q5

K5

Q6

K6

Q7

K7

Q8

K8

Q9

K9

Q10

K10

Q11

K11

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

FINALE EMILIA

400 / 230 [V]

6 - CENTRALE TERMICA

No

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

0,743 kA

Pagina: 4

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Descrizione Articolo

Codice articolo

Potere d'interruzione [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

S.p.a

6,0

2,000 kW

3,21

10,00

10,0

Multipolare

EPR

2,5

26,00

2,5

2,5

0,11 / 3,44

6,0 6,0

FN82C10 FN82C10
+ +

POMPA 01.01
BOLLITORE

POMPA 01.02

Multipolare

EPR

Multipolare

EPR

1,5

19,50

1,5

1,5

1,5

19,50

1,5

1,5

1,5

19,50

1,5

1,5

1,5

19,50

1,5

1,5

EN 040 0
+

6,00

11SM1C08

EN 040 0
+

FAN-COIL DX
POMPA 02.01

L1 L2 L3

0,830 kW

1,6

1,6

10,0

FAN-COIL DX
POMPA 02.02

6,00

11SM1C24

EN 040 0
+

6,00

11SM1C24

EN 040 0
+

L1 L2 L3

0,830 kW

1,6

1,6

10,0

U.T.A DX
POMPA 03.01

6,00

11SM1C24

EN 040 0
+

6,00

11SM1C24

EN 040 0
+

Multipolare

EPR

1,5

19,50

1,5

1,5

L1 L2 L3

0,830 kW

1,6

1,6

10,0

U.T.A DX
POMPA 03.02

Q12

K12

Q13

K13

Q14

K14

Q15

Multipolare

EPR

1,5

19,50

1,5

1,5

L1 L2 L3

1,330 kW

2,4

3,2

10,0

POMPA 04.01

6,00

11SM1C24

EN 040 0
+

Multipolare

EPR

1,5

19,50

1,5

1,5

L1 L2 L3

1,330 kW

2,4

3,2

10,0

POMPA 04.02

6,00

11SM1C24

EN 040 0
+

FAN-COIL SX FAN-COIL SX

Multipolare

EPR

1,5

19,50

1,5

1,5

L1 L2 L3

0,830 kW

1,9

2,5

10,0

U.T.A SX
POMPA 05.01

6,00

11SM1C24

EN 040 0
+

6,00

11SM1C24

EN 040 0
+

Multipolare

EPR

1,5

19,50

1,5

1,5

L1 L2 L3

0,830 kW

1,9

2,5

10,0

U.T.A SX
POMPA 05.02

RICIRCOLO

L2 N

0,550 kW

0,24

0,25

10,0

Multipolare

EPR

1,5

19,50

1,5

1,5

6,00

A.C.S.

EN 040 0
+

POMPA

L3 N

10,0

Multipolare

EPR

1,5

19,50

1,5

1,5

6,00

11SM1C24

EN 040 0
+

Q16

Q17

F18

Q19 Q20 Q21 F22

F23

TR
150VA

Q24

GENERALE
LUCE / F.M.

25

0,03 / 0,0

G743AC25

6,0

LUCE
CENTRALE

10

TERMICA

EMERGENZA
CENTRALE

2

TERMICA

6,0

FN881C10

100,0

F321N

L1 N L1 N

ADDOLCITORE

16

6,0

FN881C16

L2 N

PRESE

16

6,0

FN881C16

L3 N

16

6,0

FN881C16

L1 N

SERVIZIO
CENTRALINA

TERMICO

AUSILIARI
230VAC

PROTEZIONE

L2 N L2 N

CENTRALINA

L3 N

AUSILIARI
24VAC

2

100,0

F321N

4

100,0

F322

6,0

FN82C6

G

1

G

1

G G

X

Y

T1

A1

A2
K2

11
.1

COMANDO
CALDAIA 1

S.p.a

4/E9 24V

4/E9 24V

24V

24V

X

Y

OR1

OROLOGIO
POMPE

GEMELLARI

OR2

OROLOGIO
POMPE

GEMELLARI

OR3

OROLOGIO
POMPE

GEMELLARI

OR4

OROLOGIO
POMPA

SINGOLA
GRUPPO 01 GRUPPI 02 - 04 GRUPPI 03-05 07

F68A/1 F68A/1 F68A/1 F68A/1

P1

11
.0

11
.2

11
.3

START
CALDAIA 1

A1

A2
K3

11
.1

1

COMANDO
CALDAIA 2

11
.1

0

11
.1

2

11
.1

3

START
CALDAIA 2

X

Y

S.p.a

11/A14 24V

11/H14 24V

24V

X

Y

24V

Y1

A1

A2
K4

Y1

A1

A2
K5

CIRCUITO POMPE GEMELLARI 01 BOLLITORE

BOLLITORE
POMPA 01.01
MAN - 0 - AUT

BOLLITORE
POMPA 01.01

IN MARCIA

BOLLITORE
POMPA 01.01
IN BLOCCO

BOLLITORE
POMPA 01.02
MAN - 0 - AUT

BOLLITORE
POMPA 01.02

IN MARCIA

BOLLITORE
POMPA 01.02
IN BLOCCO

12
.1

12
.0

12
.2

12.3

12
.4

12
.5

12.6

12
.7

12
.8

K15

IRRIGAZIONE

OR5

OROLOGIO
POMPA

IRRIGAZIONE
08

F68A/1

0,372 kW

2,0

CALDAIA

12
.0

0,00 / 3,36 0,00 / 3,36 0,00 / 3,36 0,00 / 3,36 0,00 / 3,36 0,00 / 3,36 0,00 / 3,36 0,00 / 3,36 0,00 / 3,36 0,00 / 3,36 0,00 / 3,36 0,00 / 3,36 0,00 / 3,36 0,00 / 3,360,00 / 3,36

13,96 kW

10

Multipolare

EPR

1,5

19,50

1,5

1,5

10

Multipolare

EPR

1,5

19,50

1,5

1,5

10

Multipolare

EPR

1,5

19,50

1,5

1,5

10

Multipolare

EPR

2,5

26,00

2,5

2,5

0,11 / 3,44 0,11 / 3,44

10

EPR

2,5

26,00

2,5

2,5

10

EPR

2,5

26,00

2,5

2,5

Multipolare Multipolare

11SM1C24

6

S.p.a

14
66

767

547 220

QE_06 QUADRO CENTRALE TERMICA
Scuola Finale Emilia

ARMADIO SAE
LAMIERA
P. TRASPARENTE IP55

IG,,HL

Q1,,,,,,,,Q5

Q6,,,,Q11

Q12,,,Q15

Q16,,,,,,,,,,,OR4

S4/HM4 S5/HM5 S6/HM6 S7/HM7 S8/HM8 S9/HM9

HT4 HT5 HT6 HT7 HT8 HT9

S4/5 S6/7 S8/9

S10/HM10 S11/HM11 S12/HM12 S13/HM13 S14/HM14

HT10 HT11 HT12 HT13 HT14

S10/11 S12/13

P1A P1B

P1A P1B

P2A P2B

P2A P2B

P3A P3B

P4A P4B P5A P5B

P4A P4B P5A P5B

P7B

P7B

P3A P3B

P1AB P2AB P3AB

P4AB P5AB

K4,,,,,,K11

CONTATTORI AC3

CONTATTORI AC3

K12,K15

VUOTO 

TR

M
O

R
S

E
TT

IE
R

A

HT15

P8

S15/HM15

P8B

IG

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Descrizione Articolo

Codice articolo

Potere d'interruzione [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

FINALE EMILIA

400 / 230 [V]

5 - QUADRO E. LABORATORIO MULTIMEDIALE

No

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

1,327 kA

Pagina: 1

IG

Q4 4

HL

L1 L2 L3 N

5,200 kW

10,63

40,00

1,0

Unip. con guaina

PVC

10,0

63,00

10,0

10,0

0,01 / 1,64

1,33

Sez. 4P 32A

L1 L2 L3 N

SCARICATORI

L1 L2 L3 N

RISERVA

L1 N

PROFESSORE

L3 N

0,400 kW

1,93

6,00

10,0

Unip. no guaina

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,14 / 1,78

0,68

4,5

0,03 / 0,0

BANCO 1-2

L1 N

0,500 kW

2,42

16,00

20,0

Unip. no guaina

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,34 / 1,98

0,68

4,5

0,03 / 0,0

BANCO 3-4

L2 N

0,500 kW

2,42

16,00

20,0

Unip. no guaina

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,34 / 1,98

0,68

4,5

0,03 / 0,0

BANCO 5-6

L3 N

0,500 kW

2,42

16,00

20,0

Unip. no guaina

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,34 / 1,98

0,68

4,5

0,03 / 0,0

BANCO 7-8

L1 N

0,500 kW

2,42

16,00

20,0

Unip. no guaina

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,34 / 1,98

0,68

4,5

0,03 / 0,0

BANCO 9-10

L2 N

0,500 kW

2,42

16,00

20,0

Unip. no guaina

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,34 / 1,98

0,68

4,5

0,03 / 0,0

BANCO 11-12

L3 N

0,500 kW

2,42

16,00

20,0

Unip. no guaina

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,34 / 1,98

0,68

4,5

0,03 / 0,0

BANCO 13-14

L1 N

0,500 kW

2,42

16,00

20,0

Unip. no guaina

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,34 / 1,98

0,68

4,5

0,03 / 0,0

BANCO 15-16

L2 N

0,500 kW

2,42

16,00

20,0

Unip. no guaina

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,34 / 1,98

0,68

4,5

0,03 / 0,0

RACK DATI

L2 N

0,000 kW

0,00

16,00

0,0

0,00 / 1,64

0,68

4,5

0,03 / 0,0

LUCE

L1 N

0,700 kW

3,38

10,00

15,0

Multipolare

PVC

1,5

14,00

1,5

1,5

0,59 / 2,23

0,68

+ BD 1P+N 32A
30mA AC

4,5

0,03 / 0,0

QE_05 QUADRO E. LABORATORIO MULTIMEDIALE
Scuola Secondaria di Finale Emilia

CENTRALINO BTICINO
RESINA 54MOD DA INCASSO
P. TRASPARENTE IP40

425

RIP FL HL SC

Q10 Q11 Q12

Q1 F2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

F215P/54D 
120

61
0

FL

SC

Q1

F2

Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12

RIP

F74N/32N  F40R x3
F323N

1x CP 4
4x L 2/20 230 

3P+N 2AgL
3x Lamp. Rosse

Scaricat.
400v Cl. 2

GA8813AC10 GA8813AC6 GA8813A16 GA8813A16 GA8813A16 GA8813A16 GA8813A16 GA8813A16 GA8813A16 GA8813A16 GA8813A16

PRESE

S.p.a S.p.a

+ BD 1P+N 32A + BD 1P+N 32A + BD 1P+N 32A + BD 1P+N 32A + BD 1P+N 32A + BD 1P+N 32A + BD 1P+N 32A + BD 1P+N 32A + BD 1P+N 32A + BD 1P+N 32A

6,00

FN881C16 

btdin60
MT 1P+N 16A

0,000 kW

0,00

10,00

0,0

0,00 / 1,38

1,09

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com
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Contatori potenza Attiva

Citofono Posto esterno

Quadro Elettrico Consegna

riempimento in cls

guaina protettiva

morsettiera

tubo in cemento Ø180

palo  h: 3.00 mt

riempimento in sabbia

tubo Ø 160

pr
of

on
di

tà
 h

: -
 0

.6
0 

m
t

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com

2 tubi in PVC Ø 25

2Ø125mm 2Ø125mm 2Ø125mm

2Ø125mm

2Ø160mm

2Ø160mm

2Ø160mm

2Ø160mm

2Ø160mm

2Ø
16

0m
m

2Ø
16

0m
m

1Ø
16

0m
m

1Ø160mm

3Ø
12

5m
m

 +
 1

Ø
90

m
m

3Ø125mm + 1Ø90mm

1Ø
16

0m
m

1Ø
16

0m
m

2Ø160mm + 1Ø125mm2Ø160mm + 1Ø125mm2Ø160mm + 1Ø125mm2Ø160mm + 1Ø125mm

2Ø160mm + 1Ø125mm

1Ø
160m

m

1Ø
16

0m
m

1Ø
16

0m
m

1Ø
16

0m
m

1Ø160mm

1Ø160mm

3Ø
12

5m
m

3Ø
12

5m
m

1Ø
90

m
m

1Ø
90

m
m

Pozzetto rompitratta ispezionabile in CLS

per cavi utenze ELETTRICHE e/o IMP. FOTOVOLTAICO
Cavidotto corrugato in PVC a doppia parete, posa interrata,

per cavi utenze TELECOM
Cavidotto corrugato in PVC a doppia parete, posa interrata,

B4.04
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