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Ingresso Ingresso

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA

Quadro Elettrico

Pozzetto di derivazione ispezionabile 60x60x60 cm

Pozzetto con dispersore di terra 50x50x1500 mm 

Nodo Equipotenziale di Terra

Cartello indicazione dispersore

LEGENDA

Corda in rame nudo Sez. 50mmq

Ø20x1500 mm

DI TERRA
ANELLO DISPERSORE 10

0
50

0 
m

in

SUPERFICIE FINITA

CEMENTO PREFABBRICATO

DISPERSORE DI TERRA A CROCE
50X50X1500mm 

DI TERRENO VEGETALE TUTTO INTORNO
CORDA DI RAME NUDO 50 mmq 

CEMENTO ARMATO

SUPPORTO CHIUSINO50100 50 400

CHIUSINO IN

100

PARTICOLARE DISPERSORE 
DI TERRA

S
E

G
N

A
LI

PARTICOLARE SEZIONE 
CANALE A FILO 
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Alla CT e Primaria

Al contatore

Sala Professori

BidelleriaAula 1Aula 2

Aula 22

Sala Professori

Bidelleria Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8

Aula 9

Aula 10Aula 11Aula 12Aula 13Aula 14

Aula 15

E

E

UFFICIO 2 UFFICIO 3 UFFICIO 4 UFFICIO 5 ARCHIVIO  1UFFICIO 1

aula N1
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aula N4

aula N3

E T

T

T

T
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energia

Bagni (12.4mq)

laboratorio  (40.2mq)

Aula  (63 mq)Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)
Dormitorio
(18.4mq)

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)

Aula attività
speciale
(18.4mq)

Sala Professori
(18 mq)

QE

IngressoIngresso

US US

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "ZANONI" (ESISTENTE)

CORPO AGGIUNTIVO ZONA AULE

Uffici  (22 mq)

Bagni (12.3mq)

Bagni (10.9mq)Bagni
(25.5mq)
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CORPO AGGIUNTIVO ZONA UFFICI
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1
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0
5

0
0

 
m

i
n

SUPERFICIE FINITA

CEMENTO PREFABBRICATO

PICCHETTO IN ACCIAIO RAMATO

SPESSORE RAME 0.5 mm

DI TERRENO VEGETALE TUTTO INTORNO

CORDA DI RAME NUDO 50 mmq 

CEMENTO ARMATO

SUPPORTO CHIUSINO

PARTICOLARE DISPERSORE

50100 50 400

CHIUSINO IN

100

 PARTICOLARI USCITE CANALA 

SEPARATORE
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S
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A
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PARTICOLARE  PASSERELLA PORTACAVI

PARTICOLARE SEZIONE 

TUBO-SCATOLA

canala esistente

Connessione a
corda di Cu esistente
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Aula attività
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Aula  (41 mq)Aula  (41 mq)

laboratorio

Refettorio

Sporzionamento

Dormitorio

Biblioteca

Sala Professori

Aula 12 Aula 13 Aula 14 Aula 15 Aula 16 Aula 17

Aula 18

Aula 19 Aula 20 Aula 21

Aula 22

BidelleriaAula 1Aula 2Aula 3Aula 4

Aula 24

Aula 6Aula 7Aula 8Aula 9Aula 10Aula 11

(con pittogramma            oppure            oppure            )
Lampada di emergenza autoalimentata 8w SA 1h

Plafoniera fluorescente 2x58W Dark Light

Lampada di emergenza autoalimentata 11W 1h

Plafoniera fluorescente 4x18W con schermo prismatizzato

Plafoniera fluorescente 18W per WC

Proiettore a fascio largo 2x18w IP65

Rilevatore di presenza e illuminazione montato a parete

Interruttore bipolare

Rilevatore di presenza e illuminazione montaggio a soffitto

Plafoniera fluorescente 4x18W IP40 da plafone 60x60, lamellare

Scatola derivazione IP55 150x110x70mm

Presa UNEL 2x10/16A 230V per alimentazione apparecchi illuminanti

Plafoniera fluorescente 1x36W IP65

Quadro generale

Binario luce vuoto

Crepuscolare

Plafoniera fluorescente 2x35W con schermo prismatizzato

Interruttore bipolare stagno IP55

LEGENDA SIMBOLI

Locale
disponibile

Q.CT
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80DX

Sala Professori

Aula attività
speciale

Bidelleria Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8

Aula 9

Aula 10Aula 11Aula 12Aula 13Aula 14

Aula 15

(con pittogramma            oppure            oppure            )
Lampada di emergenza autoalimentata 8w SA 1h

Plafoniera fluorescente 2x58W Dark Light

Lampada di emergenza autoalimentata 11W 1h

Plafoniera fluorescente 4x18W con schermo prismatizzato

Plafoniera fluorescente 18W per WC

Proiettore a fascio largo 2x18w IP65

Rilevatore di presenza e illuminazione montato a parete

Interruttore bipolare

Rilevatore di presenza e illuminazione montaggio a soffitto

Plafoniera fluorescente 4x18W IP40 da plafone 60x60, lamellare

Scatola derivazione IP55 150x110x70mm

Presa UNEL 2x10/16A 230V per alimentazione apparecchi illuminanti

Plafoniera fluorescente 1x36W IP65

Quadro generale

Binario luce vuoto

Crepuscolare

Plafoniera fluorescente 2x35W con schermo prismatizzato

Interruttore bipolare stagno IP55

LEGENDA SIMBOLI

ECIS S.r.l.

Via Serafino Ferruzzi, 10
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Bagni (12.4mq)

laboratorio

Refettorio
Sporzionamento

magazzino

Aula attività

Dormitorio
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SPLIT
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Aula 12 Aula 13 Aula 14 Aula 15 Aula 16 Aula 17

Aula 18
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Aula 22

BidelleriaAula 1Aula 2Aula 3Aula 4

Aula 24

Aula 5

Aula 6Aula 7Aula 8Aula 9Aula 10Aula 11

SPLIT

c

TV3/A

TV2/D

TV2/C

TV2/B

TV2/A i

RACK 
TD-TL

RACK 
TD-TL

Q.GEN PRIMARIA
TV1/D

TV1/A TV1/B

i

TV1

TV2

INVERTERQ.CAMPO

i

TOA

Rack TD-TL

Quadro di segnalazione a cartellini

Avvissatore ottico-acustico allarme incendio

Pulsante allarme incendio

Pulsante ad accesso protetto

Pulsante a tirante

Pulsante con lampada spia

Presa 2P+Terra Bipasso

Presa TV terrestre

Presa Fonia/Dati

Avvisatore ottico-acustico

Citofono

ATV Amplificatore TV

TV.... Derivatore TV-SAT

SPLIT

c

K

AI

RACK 
TD-TL

Presa 2P+Terra UNEL

Rele'

Comando e regolazione Split

Split 

Torretta a pavimento

Centrale di allarme incendio

Badenia

LEGENDA SIMBOLI

Alimentazione pompa elettrica

Alimentazione elettrica componente

Presa 2P+Terra UNEL in contenitore stagno IP55

Prese cee 2P+Tx16A 230V, 3P+Tx16A,400V

ANTENNA PARABOLICA

TIPO OFFSET

SWI4404-00

SAT

PRESA TELEVISIVA

DERIVATORE

LEGENDA

AULA 22
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LABORATORIO
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AULA SPECIALE
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ANTENNA PARABOLICA

TIPO OFFSET

SWI4404-00

SAT

PRESA TELEVISIVA

DERIVATORE

LEGENDA

AULA 13

AULA 10

AULA 11
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Rack TD-TL

Quadro di segnalazione a cartellini

Avvissatore ottico-acustico allarme incendio

Pulsante allarme incendio

Pulsante ad accesso protetto

Pulsante a tirante

Pulsante con lampada spia

Presa 2P+Terra Bipasso

Presa TV terrestre

Presa Fonia/Dati

Avvisatore ottico-acustico

Citofono

ATV Amplificatore TV

TV.... Derivatore TV-SAT

SPLIT

c
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AI

RACK 
TD-TL

Presa 2P+Terra UNEL

Rele'

Comando e regolazione Split

Split 

Torretta a pavimento

Centrale di allarme incendio

Badenia

LEGENDA SIMBOLI

Alimentazione pompa elettrica

Alimentazione elettrica componente

Presa 2P+Terra UNEL in contenitore stagno IP55

Prese cee 2P+Tx16A 230V, 3P+Tx16A,400V
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Bagni (12.4mq)
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DUE LINEE FM 3G4mmq PER ALIMENTAZIONE PRESE
DERIVATE DA Q.GEN.SCUOLA SECONDARIA
(DUE NUOVI INTERRUTTORI 2X16A 0.03A IN CENTRALINO
12 MODULI DA ESTERNO IP65

Pulsante a tirante

Pulsante con lampada spia

Presa 2P+Terra Bipasso

Avvisatore ottico-acustico

SPLIT

c

K

Presa 2P+Terra UNEL

Rele'

Comando e regolazione Split

Split 

Torretta a pavimento

Badenia

LEGENDA SIMBOLI

Presa 2P+Terra UNEL in contenitore stagno IP55
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SCUOLA PRIMARIA GASPARINI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "ZANONI"

CAMPO

FOTOVOLTAICO 1

CAMPO

FOTOVOLTAICO 2

pannelli fotovoltaici pannelli fotovoltaici

U.T.A.

1.63 4.572.173.471.071.224.98
4.47

1.73
1.823.621.384.351.401.204.001.605.40

U.T.A.

6.45

QFTV QCAMPO
INVERTER

SCHEMA a BLOCCHI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

 20 kWp

DDI

In=4x50A AC1

DG

In=4x50A

Id=0,3A

PI

Marca BEGHELLI

Modello ART. 15320

firmware SW Ver. 2.0

GRUPPO DI MISURA

ENERGIA PRODOTTA

(GSE)

DG

In=4x63A

14 12 11

OF

14 12 11

OF

ABB sezionatore di manovra

fusibili 12 A per corrente continua

10x38 Un=1000V

ABB serie OVR PV

OVR PV 40 1000 P

Scaricatore alternata

Modello Arno Iso pro T1 4P

ABB sezionatore di manovra

fusibili 12 A per corrente continua

10x38 Un=1000V

ABB serie OVR PV

OVR PV 40 1000 P

QUADRO ELETTRICO

FOTOVOLTAICO (QFTV)

QUADRO ELETTRICO

GENERALE PRIMARIA

QUADRO ELETTRICO DI

CAMPO (QCAMPO)

ECIS S.r.l.

Via Serafino Ferruzzi, 10

48121 - Ravenna

Tel. 0544 - 219444 - Fax 0544 - 248183

Mail: ecisgroup@ecisgroup.com
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SCUOLA PRIMARIA GASPARINI
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Q.GEN SECONDARIA

CANALA MET. 150x75 mm con setto separatore
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SCUOLA SECONDARIA GASPARINI

PARTICOLARE PRESE LIM


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NOTE:

La posizione delle prese a servizio delle lavagna LIM rimane da verificare in campo.
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Progetto:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Ingombro totale :

Grado IP:

Norma verifica termica :

SCUOLA PRIMARIA "COMUNE 
CONCORDIA"

400 / 230 [V]

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

4,450 kA

850x1800x250

IP55

EN 61439

Quadri componibili da parete
Non segregato (forma 1)

FRONTE QUADRO 
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

�SCUOLA PRIMARIA " COMUNE 
�CONCORDIA"

400 / 230 [V]

�1 - QUADRO GENERALE PRIMARIA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

4,450 kA

Data:  06/10/2012

Pagina: 1

�Descrizione linea

�Fasi della linea

�Potenza totale

�Potenza effettiva

�Corrente di impiego Ib [A]

�Corrente Neutro [A]

�Corrente nominale In [A]

�Lunghezza linea a valle [m]

�Descrizione cavo

�Sigla cavo

�Tipo cavo

�Isolante

�Materiale

�Sezione fase [mm²]

�Portata fase [A]

�Sezione neutro [mm²]

�Portata neutro [A]

�Sezione PE [mm²]

�Lunghezza cablaggio [m]

�C.d.T. linea / C.d.T. totale

�Poli

�Serie

�Tipo differenziale

�Potere d'interruzione [kA]

�Corrente regolata Ir [A]

�Idiff [A] / Tdiff [s]

�Accessori

�Ku / Kc

�Note

1

2

RSTN-1

3 4
5

6 7 8 9 12

14

15

IMPIANTO

�L1 L2 L3 N

20, 00 kWP

�47,00

�0,00

�50,00

�40,0

�FG7(O)R

�Multipolare

�EPR

�Rame

�16,0

�64 ,00

�16,0

�64 ,00

�16,0

�4

�10,00

�1,00In = 50,00

GENERALE
QUADRO

�L1 L2 L3 N

�42,400 kW

�31,595 kW

�54,37

�5,72

�80,00

�1,0

�Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�35,0

�137,00

�35,0

�137,00

�35,0

�0,01 / 1,21

�4

�Modulari fino
�125A - AM

�3,00

�1,00In = 80,00

�0,88 / 0,85

�SCARICATORI

�L1 L2 L3 N

ALIMENTAZ.

�L1 N

LUCE SERVIZI

�L1 L2 L3 N

�3,700 kW

�3,700 kW

�10,14

�6,28

�25,00

�1,0

�Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�16,0

�85,00

�16,0

�85,00

�16,0

�0,01 / 1,21

�4

�Tipo AC
�Istantanei

�Tipo AC
�Istantanei

�1,00In = 25,00

�0,03 / 0,0

�1,00 / 1,00

LUCE WC 1

�L1 N

�0,800 kW

�0,800 kW

�3,86

�3,86

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�2,26 / 3,48

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�LWC1

LUCE WC 2

�L2 N

�0,800 kW

�0,800 kW

�3,86

�3,86

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�2,26 / 3,48

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�LWC2

LUCE SERVIZI
BIBLIOTECA

�L3 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,19

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�LB

LUCE EXT 1

�L1 N

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

�10,00

�60,0

�FG7(O)M1

�Unipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�16,50

�2,5

�16,50

�2,5

�0,00 / 1,21

1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�LEXT1

LUCE EXT 2

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

180,0

�23,00

�0,00 / 1,21

�3+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�1,00 / 1,00

�

ACCENSIONE

�16

�Unip. con guaina

Rame

LUCE
REFETTORIO

�L3 N

�1,400 kW

�1,400 kW

�6,76

�6,76

�10,00

�30,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�EPR

�Rame

�2,5

�30,00

�2,5

�30,00

�2,5

�1,46 / 2,67

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 10, 00

�1,00 / 1,00

�LR

1
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

�SCUOLA PRIMARIA "COMUNE 
�CONCORDIA"

400 / 230 [V]

�1 - QUADRO GENERALE PRIMARIA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

4,450 kA

Data:  06/10/2012

Pagina: 2

�Descrizione linea

�Fasi della linea

�Potenza totale

�Potenza effettiva

�Corrente di impiego Ib [A]

�Corrente Neutro [A]

�Corrente nominale In [A]

�Lunghezza linea a valle [m]

�Descrizione cavo

�Sigla cavo

�Tipo cavo

�Isolante

�Materiale

�Sezione fase [mm²]

�Portata fase [A]

�Sezione neutro [mm²]

�Portata neutro [A]

�Sezione PE [mm²]

�Lunghezza cablaggio [m]

�C.d.T. linea / C.d.T. totale

�Poli

�Serie

�Tipo differenziale

�Potere d'interruzione [kA]

�Corrente regolata Ir [A]

�Idiff [A] / Tdiff [s]

�Accessori

�Ku / Kc

�Note

16 17

18

19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30

LUCE SALA PROF.

�L3 N

�1,400 kW

�1,400 kW

�6,76

�0,00

�10,00

�30,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�EPR

�Rame

�2,5

�30,00

�2,5

�30,00

�2,5

�1,46 / 0,00

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�LUFF

LUCE LABOR.

�L1 N

�1,000 kW

�1,000 kW

�5,00

�0,00

�10,00

�20,0

�0,00 / 1,21

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�LUCE AULE

�L1 L2 L3 N

�9,700 kW

�9,700 kW

�17,39

�3,38

�25,00

�1,0

�Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�16,0

�85,00

�16,0

�85,00

�16,0

�0,01 / 1,22

�4

�Tipo AC
�Istantanei

�Tipo AC
�Istantanei

�1,00In = 25,00

�0,03 / 0,0

�1,00 / 1,00

ACCENSIONI

�L1 L2 L3 N

�10,000 kW

�10,000 kW

�16,06

�0,00

�40,00

�1,0

�Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�6,0

�46,00

�6,0

�46,00

�6,0

�0,02 / 0,00

�4

�1,00 / 1,00

�LUCE AULA 1

�L1 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,20

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L1

�LUCE AULA 2

�L2 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,20

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L2

�LUCE AULA 3

�L3 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,20

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L3

�LUCE AULA 4

�L1 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,20

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L4

LUCE AULA 6

�L2 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,20

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L5

�LUCE AULA 7

�L3 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,20

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L6

�LUCE AULA 8

�L1 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,20

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L7

�LUCE AULA 9

�L2 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,20

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L8

�LUCE AULA 10

�L3 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,20

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L9

�LUCE AULA 11

�L1 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,20

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L10

LUCE CORR .1

�L2 N

�1,500 kW

�1,500 kW

�7,25

�7,25

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�2,56 / 3,78

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC 

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�LCOR1
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

�SCUOLA PRIMARIA "COMUNE 
�CONCORDIA"

400 / 230 [V]

�1 - QUADRO GENERALE PRIMARIA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

4,450 kA

Data:  06/10/2012

Pagina: 3

�Descrizione linea

�Fasi della linea

�Potenza totale

�Potenza effettiva

�Corrente di impiego Ib [A]

�Corrente Neutro [A]

�Corrente nominale In [A]

�Lunghezza linea a valle [m]

�Descrizione cavo

�Sigla cavo

�Tipo cavo

�Isolante

�Materiale

�Sezione fase [mm²]

�Portata fase [A]

�Sezione neutro [mm²]

�Portata neutro [A]

�Sezione PE [mm²]

�Lunghezza cablaggio [m]

�C.d.T. linea / C.d.T. totale

�Poli

�Serie

�Tipo differenziale

�Potere d'interruzione [kA]

�Corrente regolata Ir [A]

�Idiff [A] / Tdiff [s]

�Accessori

�Ku / Kc

�Note

31 32

33

34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45

LUCE EMERG

�L3 N

�1,200 kW

�1,200 kW

�5,80

�5,80

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�2,05 / 3,26

�1+N
Magnetotermici
compatti - MTC 

Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�LE

�RISERVA

�L1 N

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

�10,00

�0,0

�0,00 / 1,22

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�LUCE AULE

�L1 L2 L3 N

�9,700 kW

�9,700 kW

�17,39

�3,38

�25,00

�1,0

�Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�16,0

�85,00

�16,0

�85,00

�16,0

�0,01 / 1,22

�4

�Tipo AC
�Istantanei

�Tipo AC
�Istantanei

�1,00In = 25,00

�0,03 / 0,0

�1,00 / 1,00

�ACCENSIONI

�L1 L2 L3 N

�10,000 kW

�10,000 kW

�16,06

�0,00

�40,00

�1,0

�Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�6,0

�46,00

�6,0

�46,00

�6,0

�0,02 / 0,00

�4

�1,00 / 1,00

�LUCE AULA 12

�L1 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,20

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L11

�LUCE AULA 13

�L2 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,20

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L12

�LUCE AULA 14

�L3 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,20

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L13

�LUCE AULA 15

�L1 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,20

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L14

�LUCE AULA 16

�L2 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,20

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L15

�LUCE AULA 17

�L3 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,20

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L16

�LUCE AULA 19

�L1 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,20

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L17

�LUCE AULA 20

�L2 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,20

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L18

�LUCE AULA 21

�L3 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,20

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L19

�LUCE AULA 22

�L1 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 3,20

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L20

LUCE CORR 2

�L2 N

�1,500 kW

�1,500 kW

�7,25

�7,25

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�2,56 / 3,78

�1+N

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�LCOR2

1
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�1 - QUADRO GENERALE PRIMARIA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

4,450 kA

Data:  06/10/2012
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�Descrizione linea

�Fasi della linea

�Potenza totale

�Potenza effettiva

�Corrente di impiego Ib [A]

�Corrente Neutro [A]

�Corrente nominale In [A]

�Lunghezza linea a valle [m]

�Descrizione cavo

�Sigla cavo

�Tipo cavo

�Isolante

�Materiale

�Sezione fase [mm²]

�Portata fase [A]

�Sezione neutro [mm²]

�Portata neutro [A]

�Sezione PE [mm²]

�Lunghezza cablaggio [m]

�C.d.T. linea / C.d.T. totale

�Poli

�Serie

�Tipo differenziale

�Potere d'interruzione [kA]

�Corrente regolata Ir [A]

�Idiff [A] / Tdiff [s]

�Accessori

�Ku / Kc

�Note

46

48 49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

LUCE EMERG

�L3 N

�1,200 kW

�1,200 kW

�5,80

�5,80

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�2,05 / 3,26

�1+N

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

CHIAMATA AULE

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

�10,00

�0,0

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�GEN. PRESE
�SERVIZIO

�L1 L2 L3 N

�13,700 kW

�9,590 kW

�17,58

�6,43

�25,00

�1,0

�Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�16,0

�85,00

�16,0

�85,00

�16,0

�0,01 / 1,22

�4

�Tipo AC
�Istantanei

�Tipo AC
�Istantanei

�1,00In = 25,00

�0,03 / 0,0

�0,70 / 1,00

PRESE SERVIZIO

�L1 N

�1,500 kW

�1,050 kW

�5,07

�5,07

�16,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,79 / 3,01

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,70 / 1,00

�IE1

� RISERVA

�L2 N

�1,500 kW

�1,050 kW

�5,07

�5,07

�16,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,79 / 3,01

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,70 / 1,00

�IE2

�PRESE BIDELL

�L3 N

�1,100 kW

�0,770 kW

�3,72

�3,72

�16,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,31 / 2,53

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,70 / 1,00

�IE3

�PRESE SALA
�PROF.

�L1 N

�1,500 kW

�1,050 kW

�5,07

�5,07

�16,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,79 / 3,01

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,70 / 1,00

�IE4

PRESE
REFETTORIO

�L2 N

�1,500 kW

�1,050 kW

�5,07

�5,07

�16,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,79 / 3,01

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,70 / 1,00

�IE5

PRESE LAB.1

�L3 N

�1,100 kW

�0,770 kW

�3,72

�3,72

�16,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,31 / 2,53

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,70 / 1,00

�IE6

�PRESE LAB.2

�L1 N

�1,100 kW

�0,770 kW

�3,72

�3,72

�16,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,31 / 2,53

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,70 / 1,00

�IE7

PRESE AULE 
1-4

�L2 N

�1,100 kW

�0,770 kW

�3,72

�3,72

�16,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,31 / 2,53

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,70 / 1,00

�IE8

�PRESE AULE
�6-11

�L3 N

�1,100 kW

�0,770 kW

�3,72

�3,72

�16,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,31 / 2,53

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,70 / 1,00

�IE9

�PRESE AULE
12-16

�L1 N

�1,100 kW

�0,770 kW

�3,72

�3,72

�16,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,31 / 2,53

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,70 / 1,00

�IE10

PRESE AULE
17-22

�L2 N

�1,100 kW

�0,770 kW

�3,72

�3,72

�16,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,31 / 2,53

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,70 / 1,00

�IE11
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�SCUOLA PRIMARIA "COMUNE 
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No

Icn / Icu

CEI EN 60898

4,450 kA

Data:  06/10/2012
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�Descrizione linea

�Fasi della linea

�Potenza totale

�Potenza effettiva

�Corrente di impiego Ib [A]

�Corrente Neutro [A]

�Corrente nominale In [A]

�Lunghezza linea a valle [m]

�Descrizione cavo

�Sigla cavo

�Tipo cavo

�Isolante

�Materiale

�Sezione fase [mm²]

�Portata fase [A]

�Sezione neutro [mm²]

�Portata neutro [A]

�Sezione PE [mm²]

�Lunghezza cablaggio [m]

�C.d.T. linea / C.d.T. totale

�Poli

�Serie

�Tipo differenziale

�Potere d'interruzione [kA]

�Corrente regolata Ir [A]

�Idiff [A] / Tdiff [s]

�Accessori

�Ku / Kc

�Note

61 62

63

64 65 66 67

�RISERVA

�L3 N

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

�10,00

�0,0

�0,00 / 1,22

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�1,00 / 1,00

�RISERVA

�L1 N

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

�10,00

�0,0

�0,00 / 1,22

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�1,00 / 1,00

�GEN.
�RISCALDAM.

�L1 L2 L3 N

�5,600 kW

�4,480 kW

�7,73

�1,55

�25,00

�1,0

�Unip. con guaina

PVC

Rame

4

21,50

4

21,50

4

�0,04 / 1,25

�4
�Magnetotermici

�differenziali
�compatti - MDC -

�Curva C

�Tipo AC
�Istantanei

�4,50

�1,00In = 25,00

�0,03 / 0,0

�0,80 / 1,00

FANCOIL DX

�L1 N

�2,000 kW

�1,600 kW

�7,73

�7,73

�16,00

�50,0

�FG7(O)R

�Multipolare

�EPR

�Rame

�2,5

�30,00

�2,5

�30,00

�2,5

�2,79 / 4,04

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,80 / 1,00

�FANCOIL SX

�L2 N

�10,000 kW

�5,000kW

�8,02

�0,00

�25,00

�50,0

�FG7(O)R

�Multipolare

�EPR

�Rame

�6,0

�27,00

�6,0

�27,00

�6,0

�2,79 / 4,04

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 25,00

�0,80 / 1,00

VENTILAT.

L3 N

�1,600 kW

�1,280 kW

�6,18

�6,18

�16,00

�50,0

�FG7(O)R

�Multipolare

�EPR

�Rame

�2,5

�30,00

�2,5

�30,00

�2,5

�2,22 / 3,48

�3+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,80 / 1,00

�RISERVA

�L1 N

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

�10,00

�0,0

�0,00 / 1,25

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

ALIMENTAZIONE DA

AS-BUILT

QUADRO EL. CONSEGNA

ALIMENTAZIONE DA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

FOTOVOLTAICO + ASPIRAZIONE + ASPIRAZIONE

SX SX SX

A PARETE

11

ACCENSIONE

�L1 N

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

�16,00

�PVC

�Rame

�1,5

�19,50

�1,5

�19,50

�1,5

�0,00 / 1,21

�2

�1,00 / 1,00

K1

Contattore
2Px25A - 230V

LAMPIONI

L1 L2 L3 N

00,�16

L1 L2 L3 N

00

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

�FG7(O)R

EPR

�2,5

�2,5

�23,00

Multipolare

LEXT 2

NO7V-K

Contattore
4Px25A - 230V

0.03 / 0,0

K2

DX

20, 00 kWP

AUSILIARI.
+ Q.CARTELL.

L1 N

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1P+N
�Magnetotermici

�differenziali
�compatti - MDC -

�Curva C

�Tipo AC
�Istantanei

�6,00

�1,00In = 10,00

�0,03 / 0,0

�0,80 / 1,00

AUS.

Unipolare

SX

+ DORMITORIO

�Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�1.5

�16,5

�1,5

�16,5

�1,5

K3

Contattore
4Px63A - 230V

DX

K4

Contattore
2Px25A - 230V

K5

K6

Contattore
4Px63A - 230V

SX SX

K7

Magnetotermici
compatti - MTC 

Curva C
Contattore

2Px25A - 230V

K8

Magnetotermici
compatti - MTC 

Curva C
Contattore

2Px25A - 230V

E CORRIDOIO
U.T.A.

L2 L1 

�4

GEN. IMP.TI
SPECIALI

L1 N

� 2 ,000kW

�2,000kW

�10,00

�10,00

�25,00

�1,0

Unip. 

�PVC

�Rame

� 1 ,5

�13,00

� 1 ,5

�13,00

�1.5

�0,01 / 1,22

,00In = 10,00

�0,03 / 0,0

�0,70 / 1,00

CENTRALINO

�L1 N

�1,500 kW

�1,050 kW

5,07

5,07

16,00

50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,79 / 3,01

�1+N

Sezionatore -
Portafusibile

�6,00

�1,00In = 10,00

�0,70 / 1,00

NO7V-K

�1+N

�Magnetotermici 
MT - Curva C

1

TELEVISIVO
CENTRALE

�L1 N

�1,500 kW

�1,050 kW

5,07

5,07

16,00

50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,79 / 3,01

�1+N

Sezionatore
Portafusibile

�6,00

�1,00In = 10,00

�0,70 / 1,00

RIV. INCENDIO
ARMADIO

�L1 N

�1,500 kW

�1,050 kW

5,07

5,07

16,00

50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,79 / 3,01

�1+N

Sezionatore
Portafusibile

�6,00

�1,00In = 10,00

�0,70 / 1,00
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�Descrizione linea

�Fasi della linea

�Potenza totale

�Potenza effettiva

�Corrente di impiego Ib [A]

�Corrente Neutro [A]

�Corrente nominale In [A]

�Lunghezza linea a valle [m]

�Descrizione cavo

�Sigla cavo

�Tipo cavo

�Isolante

�Materiale

�Sezione fase [mm²]

�Portata fase [A]

�Sezione neutro [mm²]

�Portata neutro [A]

�Sezione PE [mm²]

�Lunghezza cablaggio [m]

�C.d.T. linea / C.d.T. totale

�Poli

�Serie

�Tipo differenziale

�Potere d'interruzione [kA]

�Corrente regolata Ir [A]

�Idiff [A] / Tdiff [s]

�Accessori

�Ku / Kc

�Note

GEN. 
CANCELLI M.

L1 N

�2 ,000kW

�2,000kW

�10,00

�10,00

�25,00

�1,0

Unip. 

�PVC

�Rame

2 ,5

16.5

16,50

1.5

�0,01 / 1,22

,00In = 16,00

�0,03 / 0,0

�0,70 / 1,00

CANCELLO

�L1 N

�0,500 kW

�0,500kW

2,07

2,07

10,00

50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,79 / 3,01

�1+N

Sezionatore -
Portafusibile

�6,00

�1,00In = 10,00

�0,70 / 1,00

NO7V-K

�1+N

�Magnetotermici 
MT - Curva C

1

1
RISERVA

�L1 N

�0,500 kW

�0,500kW

2,07

2,07

10,00

50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,79 / 3,01

�1+N

Sezionatore
Portafusibile

�6,00

�1,00In = 10,00

�0,70 / 1,00
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AUX-1

ALIMENTAZ.

�L1N

�0,500 kW

�0,500 kW

�2,25

�2,25

�2 ,00

�50,0

�PVC

�Rame

�2,5

�16.5

�2,5

�16,50

�2,5

�2,56 / 3,78

�1+N

Sezionatore
portafusibile

�6,00

� ,00In = 10,

�1,00 / 1,00

BADENIA

�Unipolare

NO7V-K

1 00
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K1

OR1.1

R1.1

SL1

A M

K2
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R1.2

SL2

A M

K3
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SL3

A M

K4

R3.1
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CONSENSO DA
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RSTN-1
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RSTN-4
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RSTN-4

RSTN-1 RSTN-1
AUX-1.1

AUX-1.2

AUX-1.1

AUX-1.2

AUX-1.1

AUX-1.2

AUX-1.1

AUX-1.2

AS-BUILT AS-BUILT AS-BUILT AS-BUILT AS-BUILT AS-BUILT AS-BUILT AS-BUILT

AUSILIARI AUSILIARI AUSILIARI

+ WC DISABILI LAMPIONIMAGAZ+SPORZ. + BIDELLERIA

F1F2

RIVELAT DI MOV.

PVC

Rame

5

16.5

5

50

5

56 / 78

N

Sezionatore
portafusibile

�6,00

� ,00In = 10,

�1,00 / 1,00

Unipolare

NO7V-K

1 00
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E CITOFONO PARTE DX
LATO DX +

CORRIDOIO
CHIAMATA
B. DISABILI
L1 L2 L3 N

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

ALIMENT.

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

�10,00

�0,0

LAVASTOVIGLIE

L1 L2 L3 N

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�Magnetotermici 
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�FG7 O M1

�6,00

Tipo AC
Istantanei

�0,03 / 0,0

Tipo AC
Istantanei

�0,03 / 0,0

+ BIBLIOTECA

�Tipo AC
�Istantanei

0,3 / 0,0

�Magnetotermici
�differenziali

compatti - MDC -
�Curva C

B3.04 
13/20



Progetto:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Ingombro totale :

Grado IP:

Norma verifica termica :
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�Descrizione linea

�Fasi della linea

�Potenza totale

�Potenza effettiva

�Corrente di impiego Ib [A]

�Corrente Neutro [A]

�Corrente nominale In [A]

�Lunghezza linea a valle [m]

�Descrizione cavo

�Sigla cavo

�Tipo cavo

�Isolante

�Materiale

�Sezione fase [mm²]

�Portata fase [A]

�Sezione neutro [mm²]

�Portata neutro [A]

�Sezione PE [mm²]

�Lunghezza cablaggio [m]

�C.d.T. linea / C.d.T. totale

�Poli

�Serie

�Tipo differenziale

�Potere d'interruzione [kA]

�Corrente regolata Ir [A]

�Idiff [A] / Tdiff [s]

�Accessori

�Ku / Kc

�Note

2

3 4 5

6 7 8

10

14 15

�GENERALE
�QUADRO

�L1 L2 L3 N

�31,600 kW

�23,638 kW

�41,14

�7,75

�63,00

�1,0

�Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�35,0

�137,00

�35,0

�137,00

�35,0

�0,01 / 0,91

�4

�Modulari fino
�125A - AM

�1,00In = 63,00

�0,88 / 0,85

�SCARICATORI

�L1 L2 L3 N

�LUCE SERVIZI

�L1 L2 L3 N

�1,600 kW

�1,600 kW

�3,86

�3,86

�25,00

�1,0

� Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�10,0

�63,00

�10,0

�63,00

�10,0

�0,00 / 0,92

�4

�Tipo AC
�Istantanei

�Tipo AC
�Istantanei

�1,00In = 25,00

�0,03 / 0,0

�1,00 / 1,00

LUCE WC 1

�L1 N

�0,800 kW

�0,800 kW

�3,86

�3,86

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�2,26 / 3,18

�1+N

Magnetotermici -
MT - Curva C

�6,00

1 00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�LWC1

LUCE WC 2

�L2 N

�0,800 kW

�0,800 kW

�3,86

�3,86

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�2,26 / 3,18

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�LWC2

�LUCE EXT 1

�L1 N

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

�10,00

�60,0

NO7V-K

�Unipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�0,00 / 0,92

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�LEXT1

ACCENSIONE

�L1 N

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

�16,00

�PVC

�Rame

�1,5

�19,50

�1,5

�19,50

�1,5

�0,00 / 0,92

�2

�1,00 / 1,00

�LUCE BIDELL.

�L1 N

�0,800 kW

�0,800 kW

�3,86

�0,00

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�2,26 / 0,00

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�LUFF

0 00 

1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00
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Coordinato:
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Back Up:
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Icc massima ai morsetti di entrata:
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�Descrizione linea

�Fasi della linea

�Potenza totale

�Potenza effettiva

�Corrente di impiego Ib [A]

�Corrente Neutro [A]

�Corrente nominale In [A]

�Lunghezza linea a valle [m]

�Descrizione cavo

�Sigla cavo

�Tipo cavo

�Isolante

�Materiale

�Sezione fase [mm²]

�Portata fase [A]

�Sezione neutro [mm²]

�Portata neutro [A]

�Sezione PE [mm²]

�Lunghezza cablaggio [m]

�C.d.T. linea / C.d.T. totale

�Poli

�Serie

�Tipo differenziale

�Potere d'interruzione [kA]

�Corrente regolata Ir [A]

�Idiff [A] / Tdiff [s]

�Accessori

�Ku / Kc

�Note

16

17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27

28

29

30

�LUCE AULE

�L1 L2 L3 N

�7,600 kW

�7,600 kW

�14,01

�3,38

�25,00

�1,0

�Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�10,0

�63,00

�10,0

�63,00

�10,0

�0,01 / 0,93

�4

�Tipo AC
�Istantanei

�Tipo AC
�Istantanei

�1,00In = 25,00

�0,03 / 0,0

�1,00 / 1,00

�ACCENSIONI
�AULE

�L1 L2 L3 N

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

�40,00

�1,0

�Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�4,0

�35,00

�4,0

�35,00

�4,0

�0,00 / 0,00

�4

�1,00 / 1,00

�LUCE AULA 1

�L1 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 2,90

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L1

�LUCE AULA 2

�L2 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 2,90

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L2

�LUCE AULA 3

�L3 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 2,90

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L3

�LUCE AULA 4

�L1 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 2,90

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L4

�LUCE AULA 5

�L2 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 2,90

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L5

�LUCE AULA 6

�L3 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 2,90

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L6

�LUCE AULA 7

�L1 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 2,90

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L7

LUCE CORR .1

�L2 N

�1,500 kW

�1,500 kW

�7,25

�7,25

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�2,56 / 3,49

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�LCOR1

LUCE EMERG

�L3 N

�1,200 kW

�1,200 kW

�5,80

�5,80

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�2,05 / 2,97

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�LE

RISERVA

�L1 N

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

�10,00

�0,0

�0,00 / 0,93

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�LUCE AULE

�L1 L2 L3 N

�7,600 kW

�7,600 kW

�14,01

�3,38

�25,00

�1,0

�Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�10,0

�63,00

�10,0

�63,00

�10,0

�0,01 / 0,93

�4

�Tipo AC
�Istantanei

�Tipo AC
�Istantanei

�1,00In = 25,00

�0,03 / 0,0

�1,00 / 1,00

�ACCENSIONI
�AULE

�L1 L2 L3 N

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

�40,00

�1,0

�Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�4,0

�35,00

�4,0

�35,00

�4,0

�0,00 / 0,00

�4

�1,00 / 1,00

�LUCE AULA 8

�L1 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 2,90

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L8

1
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�Descrizione linea

�Fasi della linea

�Potenza totale

�Potenza effettiva

�Corrente di impiego Ib [A]

�Corrente Neutro [A]

�Corrente nominale In [A]

�Lunghezza linea a valle [m]

�Descrizione cavo

�Sigla cavo

�Tipo cavo

�Isolante

�Materiale

�Sezione fase [mm²]

�Portata fase [A]

�Sezione neutro [mm²]

�Portata neutro [A]

�Sezione PE [mm²]

�Lunghezza cablaggio [m]

�C.d.T. linea / C.d.T. totale

�Poli

�Serie

�Tipo differenziale

�Potere d'interruzione [kA]

�Corrente regolata Ir [A]

�Idiff [A] / Tdiff [s]

�Accessori

�Ku / Kc

�Note

31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41

42 43 44 45

�LUCE AULA 9

�L2 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 2,90

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L9

�LUCE AULA 10

�L3 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 2,90

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L10

�LUCE AULA 11

�L1 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 2,90

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L11

�LUCE AULA 12

�L2 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 2,90

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L12

�LUCE AULA 13

�L3 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 2,90

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L13

+ AULA ATT. SP
�L1 N

�0,700 kW

�0,700 kW

�3,38

�3,38

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1,98 / 2,90

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�L14

SX
.2

�L2 N

�1,500 kW

�1,500 kW

�7,25

�7,25

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�2,56 / 3,49

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�LCOR2

LUCE EMERG

�L3 N

�1,200 kW

�1,200 kW

�5,80

�5,80

�10,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�2,05 / 2,97

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

�LE

RISERVA

�L1 N

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

�10,00

�0,0

�0,00 / 0,93

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

CHIAMATA AULE

�L1 N

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�1,45

�10,00

�0,0

�0,00 / 1,00

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 10, 00

�1,00 / 1,00

GEN. PRESE
SERVIZIO

�L1 L2 L3 N

�8,900 kW

�6,230 kW

�13,86

�5,87

�25,00

�1,0

�Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�10,0

�63,00

�10,0

�63,00

�10,0

�0,01 / 0,93

�4

�Tipo AC
�Istantanei

�Tipo AC
�Istantanei

�1,00In = 25,00

�0,03 / 0,0

�0,70 / 1,00

PRESE SERVIZIO

�L1 N

�1,500 kW

�1,050 kW

�5,07

�5,07

�16,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,79 / 2,71

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,70 / 1,00

�IE1

� RISERVA

�L2 N

�1,500 kW

�1,050 kW

�5,07

�5,07

�16,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,79 / 2,71

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,70 / 1,00

�IE2

�

PRESE UFFICIO

�L3 N

�1,100 kW

�0,770 kW

�3,72

�3,72

�16,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,31 / 2,24

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,70 / 1,00

�IE3

�PRESE SALA
�PROF.

�L1 N

�1,500 kW

�1,050 kW

�5,07

�5,07

�16,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,79 / 2,71

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,70 / 1,00

�IE4
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�Descrizione linea

�Fasi della linea

�Potenza totale

�Potenza effettiva

�Corrente di impiego Ib [A]

�Corrente Neutro [A]

�Corrente nominale In [A]

�Lunghezza linea a valle [m]

�Descrizione cavo

�Sigla cavo

�Tipo cavo

�Isolante

�Materiale

�Sezione fase [mm²]

�Portata fase [A]

�Sezione neutro [mm²]

�Portata neutro [A]

�Sezione PE [mm²]

�Lunghezza cablaggio [m]

�C.d.T. linea / C.d.T. totale

�Poli

�Serie

�Tipo differenziale

�Potere d'interruzione [kA]

�Corrente regolata Ir [A]

�Idiff [A] / Tdiff [s]

�Accessori

�Ku / Kc

�Note

46 47 48 49 50

51

52 53 54 55

�PRESE AULE 
1-4
�L2 N

�1,100 kW

�0,770 kW

�3,72

�3,72

�16,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,31 / 2,24

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,70 / 1,00

�IE5

�PRESE AULE
�5- 8

�L3 N

�1,100 kW

�0,770 kW

�3,72

�3,72

�16,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,31 / 2,24

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,70 / 1,00

�IE6

�PRESE AULE
�10-15

�L1 N

�1,100 kW

�0,770 kW

�3,72

�3,72

�16,00

�50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,31 / 2,24

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,70 / 1,00

�IE7

�

PRESE AULA

�L3 N

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

�10,00

�0,0

�0,00 / 0,93

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�1,00 / 1,00

�RISERVA

�L1 N

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

�10,00

�0,0

�0,00 / 0,93

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�1,00 / 1,00

�GEN.
�RISCALDAM.

�L1 L2 L3 N

�5,600 kW

�4,480 kW

�7,73

�1,55

�10,00

�1,0

�Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�1,5

�19,50

�1,5

�19,50

�1,5

�0,04 / 0,96

�4
�Magnetotermici

�differenziali
�compatti - MDC -

�Curva C

�Tipo AC
�Istantanei

�4,50

�1,00In = 25,00

�0,03 / 0,0

�0,80 / 1,00

FANCOIL DX

�L1 N

�2,000 kW

�1,600 kW

�7,73

�7,73

�16,00

�50,0

�FG7(O) M1

�Multipolare

�EPR

�Rame

�2,5

�30,00

�2,5

�30,00

�2,5

�2,79 / 3,74

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,80 / 1,00

�FANCOIL SX

�L2 N

�2,000 kW

�1,600 kW

�7,73

�7,73

�16,00

�50,0

�FG7(O)

�Multipolare

�EPR

�Rame

�2,5

�30,00

�2,5

�30,00

�2,5

�2,79 / 3,74

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,80 / 1,00

VENTILAT.

L3 N

�1,600 kW

�1,280 kW

�6,18

�6,18

�16,00

�50,0

�FG7(O)

�Multipolare

�EPR

�Rame

�6

�30,00

�6

�30,00

�6

�2,22 / 3,18

�3+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�0,80 / 1,00

�RISERVA

�L1 N

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

�10,00

�0,0

�0,00 / 0,96

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

AS-BUILT

Corrente nominale:
125 [A]

ANS 17/13 LAMIERA

ALIMENTAZIONE DA
QUADRO EL. CONSEGNA

5.1 5.2

+ ASPIRAZIONE + ASPIRAZIONE
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Quadro:
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Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

�SCUOLA PRIMARIA "COMUNE 
�CONCORDIA"

400 / 230 [V]

�1 - QUADRO GENERALE SECONDARIA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

4,450 kA

Data: 06/10/2012
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�Descrizione linea

�Fasi della linea

�Potenza totale

�Potenza effettiva

�Corrente di impiego Ib [A]

�Corrente Neutro [A]

�Corrente nominale In [A]

�Lunghezza linea a valle [m]

�Descrizione cavo

�Sigla cavo

�Tipo cavo

�Isolante

�Materiale

�Sezione fase [mm²]

�Portata fase [A]

�Sezione neutro [mm²]

�Portata neutro [A]

�Sezione PE [mm²]

�Lunghezza cablaggio [m]

�C.d.T. linea / C.d.T. totale

�Poli

�Serie

�Tipo differenziale

�Potere d'interruzione [kA]

�Corrente regolata Ir [A]

�Idiff [A] / Tdiff [s]

�Accessori

�Ku / Kc

�Note

K1

A PARETE

�FG7(O)M1

Multipolare

Contattore
2Px25A - 230V

L1 N

�PVC

�Rame

�1,5

�16,50

�1,5

�16,50

�1,5

�1P+N
�Magnetotermici

�differenziali
compatti - MDC -

�Curva C

�Tipo AC
�Istantanei

�6,00

�1,00In = 10,00

�0,03 / 0,0

�0,80 / 1,00

AUX-1.

Unipolare

ALIMENTAZIONE

�L1N

�0,500 kW

�0,500 kW

�2,25

�2,25

�2 ,00

�50,0

�PVC

�Rame

�2,5

�16.5

�2,5

�16,50

�2,5

�2,56 / 3,78

�1+N

Sezionatore
portafusibile

�6,00

� ,00In = 10,

�1,00 / 1,00

BADENIE

�Unipolare

NO7V-K

1 00

11

13

LUCE EXT 2

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

180,0

�23,00

�0,00 / 1,21

�3+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�1,00 / 1,00

�

ACCENSIONE

�16

�Unip. con guaina

Rame

LAMPIONI

L1 L2 L3 N

00,�16

L1 L2 L3 N

00

�0,000 kW

�0,000 kW

�0,00

�0,00

�FG7(O)R

EPR

�2,5

�2,5

�23,00

LEXT 2

Contattore
4Px25A - 230V

0.03 / 0,0

K2

00

LUCE 

�L1 N

�1,000 kW

�1,000 kW

�5,00

�0,00

�10,00

�20,0

, / 1,21

�

�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

SALA PROF +

PVC

Rame

�1.5

�16,5

�1,5

�16,5

�1,5

K3

Contattore
4Px63A - 230V

DX

Contattore
2Px25A - 230V

Contattore
2Px25A - 230V

LATO SX

K4 K5

K6

Contattore
4Px63A - 230V

K7 K8

Contattore
2Px25A - 230V

Contattore
2Px25A - 230V

LUCE CORR
LATO DX +
CORRIDOI E CORRIDOI

M1 M1

U.T.A.

L2 L1 

GEN. IMP.TI
SPECIALI

L1 N

� 2 ,000kW

�2,000kW

�10,00

�10,00

�25,00

�1,0

Unip. 

�PVC

�Rame

� 1 ,5

�13,00

� 1 ,5

�13,00

�1.5

�0,01 / 1,22

,00In = 10,00

�0,03 / 0,0

�0,70 / 1,00

CENTRALINO

�L1 N

�1,500 kW

�1,050 kW

5,07

5,07

16,00

50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,79 / 3,01

�1+N

Sezionatore -
Portafusibile

�6,00

�1,00In = 10,00

�0,70 / 1,00

NO7V-K

�1+N

�Magnetotermici 
MT - Curva C

1

TELEVISIVO
CENTRALE

�L1 N

�1,500 kW

�1,050 kW

5,07

5,07

16,00

50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,79 / 3,01

�1+N

Sezionatore
Portafusibile

�6,00

�1,00In = 10,00

�0,70 / 1,00

RIV. INCENDIO
ARMADIO

�L1 N

�1,500 kW

�1,050 kW

5,07

5,07

16,00

50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,79 / 3,01

�1+N

Sezionatore
Portafusibile

�6,00

�1,00In = 10,00

�0,70 / 1,00

DATI

GEN. CANCELLI

L1 N

� 2 ,000kW

�2,000kW

�10,00

�10,00

�25,00

�1,0

Unip. 

�PVC

�Rame

2 ,5

16.5

16,50

1.5

�0,01 / 1,22

,00In = 16,00

�0,03 / 0,0

�0,70 / 1,00

CANCELLO

�L1 N

�0,500 kW

�0,500kW

2,07

2,07

10,00

50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,79 / 3,01

�1+N

Sezionatore -
Portafusibile

�6,00

�1,00In = 10,00

�0,70 / 1,00

NO7V-K

�1+N

�Magnetotermici 
MT - Curva C

1

MOTOR.1

�L1 N

�0,500 kW

�0,500kW

2,07

2,07

10,00

50,0

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00

�2,5

�23,00

�2,5

�1,79 / 3,01

�1+N

Sezionatore
Portafusibile

�6,00

�1,00In = 10,00

�0,70 / 1,00

2 ,5
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K4
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R1

CR1

R2

CR2

R3

CONSENSO DA
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E CITOFONO LAMPIONI
WC PROF.

ALIMENTAZ.

F2

RIVELAT DI MOV.

PVC

Rame

5

16.5

5

50

5

56 / 78

N

Sezionatore
portafusibile

�6,00

� ,00In = 10,

�1,00 / 1,00

Unipolare

NO7V-K

1 00

F1

LUCE AULA 14
CORRIDOIO BIDELLERIA ATT  SPEC.

�FG7(O)M1

�Multipolare

�PVC

�Rame

�2,5

�23,00
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+ CHIAMATA
B.DISABILI MOTORIZZATI

CANCELLO
MOTOR.2

PRESE PC 1
AULA INFORM..

F N

3,0 kW

10,0

16,00

Unip. con guaina

PVC

Rame

4,0

31,50

�0,04 / 0,96

1+N
Magnetotermici

differenziali
compatti - MDC -

Curva C

Tipo AC
Istantanei

4,50

0,03 / 0,0

�0,80 / 1,00

2,0 kW

20

FG7(O)M1

4,0

31,50

4,0

PRESE PC 2
AULA INFORM..

F N

3,0 kW

10,0

16,00

Unip. con guaina

PVC

Rame

4,0

31,50

�0,04 / 0,96

1+N
Magnetotermici

differenziali
compatti - MDC -

Curva C

Tipo AC
Istantanei

4,50

0,03 / 0,0

�0,80 / 1,00

2,0 kW

20

FG7(O)M1

4,0

31,50

4,0
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

�SCUOLA "COMUNE CONCORDIA"

400 [V]

1 - QUADRO CENTRALE TERMICA 

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

6 kA

Pagina: 1

�Descrizione linea

�Fasi della linea

�Potenza totale

�Potenza effettiva

�Corrente di impiego Ib [A]

�Corrente Neutro [A]

�Corrente nominale In [A]

�Lunghezza linea a valle [m]

�Descrizione cavo

�Sigla cavo

�Tipo cavo

�Isolante

�Materiale

�Sezione fase [mm²]

�Portata fase [A]

�Sezione neutro [mm²]

�Portata neutro [A]

�Sezione PE [mm²]

�Lunghezza cablaggio [m]

�C.d.T. linea / C.d.T. totale

�Poli

�Serie

�Tipo differenziale

�Potere d'interruzione [kA]

�Corrente regolata Ir [A]

�Idiff [A] / Tdiff [s]

�Accessori

�Ku / Kc

2

3

4 5 6 7 9 11 13 14

CONSEGNA

�L1 L2 L3 N

7,800 kW

7,800 kW

�16,88

�6,54

�50,00

�40,0

�FG7R

�Multipolare

�EPR

�Rame

�10,0

�59,47

�10,0

�59,47

10,0

0

0,61 / 0,62

�GENERALE
�FUORI PORTA

�L1 L2 L3 N

�7,800 kW

�7,800 kW

�16,88

�6,54

�20,00

�1,0

�Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�2,5

�26,00

�2,5

�26,00

�2,5

�1,0

�0,06 / 0,68

�4

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva C

�4,50

�1,00In = 50,00

�1,00 / 1,00

�GENERALE
�QUADRO

�L1 L2 L3 N

�7,800 kW

�7,800 kW

�16,88

�6,54

�50,00

�1,0

�Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�10,0

�63,00

�10,0

�63,00

�10,0

�0,0

�0,02 / 0,70

�4

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�Tipo AC
�Istantanei

�6,00

�1,00In = 50,00

�0,30 / 0,0

�1,00 / 1,00

�SCARICATORI

�L1 L2 L3 N

�1,0

�PRESENZA RETE

�L1 L2 L3 N

ALIMENTAZ.

�L1 N

�FG7(O)R

�Multipolare

�EPR

�Rame

�4,0

�30,00

�4,0

�30,00

�4,0

�1,0

�4

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16,00

�1,00 / 1,00

CALDAIA

�L1 N

�1,300 kW

�1,300 kW

�6,28

�6,28

10,00

�5,0

�FG7(O)R

�Multipolare

�EPR

�Rame

�2,5

�30,00

�2,5

�30,00

�2,5

�1,0

�0,22 / 0,92

�1+N

�Magnetotermici
�compatti - MTC -

�Curva B

�6,00

�1,00In = 10,00

�1,00 / 1,00

POMPA 1

L1 N

70 W

0.3

1 ,0

�FG7(O)R

�Multipolare

�EPR

�Rame

�2,5

�26,00

�2,5

�26,00

�2,5

�1,0

�0,00 / 0,70

�3

Salvamotore
MS32/04D

�1,00 / 1,00

�LUCE

�L1 N

�0,200 kW

�0,200 kW

�0,97

�0,97

�6,00

�1,0

�Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�1,5

�19,50

�1,5

�19,50

�1,5

�1,0

�0,01 / 0,71

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 6,00

�1,00 / 1,00

�EMERGENZA

�L2 N

�0,200 kW

�0,200 kW

�0,97

�0,97

�6,00

�1,0

�Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�1,5

�19,50

�1,5

�19,50

�1,5

�1,0

�0,01 / 0,71

�1+N

Portafusibile sez.

�6,00

�1,00In = 6,00

�1,00 / 1,00
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

�SCUOLA "COMUNE CONCORDIA"

400 / 230 [V]

�1 - QUADRO CENTRALE TERMICA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

4,340 kA

Pagina: 2

�Descrizione linea

�Fasi della linea

�Potenza totale

�Potenza effettiva

�Corrente di impiego Ib [A]

�Corrente Neutro [A]

�Corrente nominale In [A]

�Lunghezza linea a valle [m]

�Descrizione cavo

�Sigla cavo

�Tipo cavo

�Isolante

�Materiale

�Sezione fase [mm²]

�Portata fase [A]

�Sezione neutro [mm²]

�Portata neutro [A]

�Sezione PE [mm²]

�Lunghezza cablaggio [m]

�C.d.T. linea / C.d.T. totale

�Poli

�Serie

�Tipo differenziale

�Potere d'interruzione [kA]

�Corrente regolata Ir [A]

�Idiff [A] / Tdiff [s]

�Accessori

�Ku / Kc

16 17 18

CENTRALE

�L3 N

�0,100 kW

�0,100 kW

�0,48

�0,48

�6,00

�1,0

�Unip. con guaina

�PVC

�Rame

�1,5

�19,50

�1,5

�19,50

�1,5

�1,0

�0,01 / 0,70

�1+N

�Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 6,00

�1,00 / 1,00

Progetto:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Ingombro totale :

Grado IP:

Norma verifica termica :

�SCUOLA 
"COMUNE CONCORDIA"

400 / 230 [V]

�1 - QUADRO CENTRALE TERMICA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

4,340 kA

1250x910x175mm

IP65

EN 61439

Quadri da parete con telaio estraibile
�Non segregato (forma 1)

FRONTE QUADRO 

MATRICOLA: MD.1073.04.1252

CEI 17/13 LAMIERA

Corrente nominale:
42.5 [A]

ALIMENTAZIONE DA
QUADRO EL CONSEGNA

1 e 2

AS-BUILT AS-BUILT

Data: Data:

0.3

VA55/180

POMPA 

L2N

410 W

1.77

1 ,0

�FG7(O)R

�Multipolare

�EPR

�Rame

�2,5

�26,00

�2,5

�26,00

�2,5

�1,0

�0,00 / 0,70

�3

Salvamotore
MS32/3

1.77

D110/250
40M

K1 K2

CIRCUITO
BOLLITORE

SM1 SM2

CIRCUITO
FC ALA DX

COM2

A B

POMPA 

L2N

410 W

1.77

1 ,0

�FG7(O)R

�Multipolare

�EPR

�Rame

�2,5

�26,00

�2,5

�26,00

�2,5

�1,0

�0,00 / 0,70

�3

1.77

CIRCUITO
FC ALA DX

2A 2B

K3

SM3

COM3

A B

3A 3B

POMPA 

L3N

264 W

1.15

1 ,0

�FG7(O)R

�Multipolare

�EPR

�Rame

�2,5

�26,00

�2,5

�26,00

�2,5

�1,0

�0,00 / 0,70

�3

Salvamotore
MS32/2

1.15

D80/250
40M

CIRCUITO
CDZ DX

POMPA 

L3N

264 W

1.15

1 ,0

�FG7(O)R

�Multipolare

�EPR

�Rame

�2,5

�26,00

�2,5

�26,00

�2,5

�1,0

�0,00 / 0,70

�3

1.15

CIRCUITO
CDZ DX

RSTN-1 RSTN-1

ADDOLCITORE

�L1N

�0,100 kW

�0,100 kW

�0,48

�0,48

�6,00

�1,0

. con guaina

�PVC

�Rame

�1,5

�19,50

�1,5

�19,50

�1,5

�1,0

�0,01 / 0,70

�1+N

Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 6,00

�1 00 / 1 00

CENTRALINA

�L2N

�0,100 kW

�0,100 kW

�0,48

�0,48

�6,00

�1,0

. con guaina

�PVC

�Rame

�1,5

�19,50

�1,5

�19,50

�1,5

�1,0

�0,01 / 0,70

�1+N

Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 6,00

�1 00 / 1 00

PANNELLI SOL.
PRESE DI

L1 N
�0,100 kW

�0,100 kW

�0,48

�0,48

�6,00

�1,0

. con guaina

�PVC

�Rame

�2,5

�19,50

�2,5

�19,50

�2,5

�1,0

�0,01 / 0,70

4

Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 16 ,00

AUSILIARI

�L1N

�0,100 kW

�0,100 kW

�0,48

�0,48

�6,00

�1,0

. con guaina

�PVC

�Rame

�1,5

�19,50

�1,5

�19,50

�1,5

�1,0

�0,01 / 0,70

�1+N

Magnetotermici -
�MT - Curva C

�6,00

�1,00In = 6,00

SERVIZIO

�L2
�L3 

Unip Unip Unip Unip

AUX-24V . AUX-220V .

160VA

1P+N

2P

1P+N

L1N

410 W

1.77

1 ,0

�FG7(O)R

�Multipolare

�EPR

�Rame

�2,5

�26,00

�2,5

�26,00

�2,5

�1,0

�0,00 / 0,70

�3

Salvamotore
MS32/3

1.77

D110/250
40M

K4

SM4

CIRCUITO
FC ALA SX

COM4

A B

L1N

410 W

1.77

1 ,0

�FG7(O)R

�Multipolare

�EPR

�Rame

�2,5

�26,00

�2,5

�26,00

�2,5

�1,0

�0,00 / 0,70

�3

1.77

CIRCUITO
FC ALA SX

4A 4B

L2N

55 W

0.34

1 ,0

�FG7(O)R

�Multipolare

�EPR

�Rame

�2,5

�26,00

�2,5

�26,00

�2,5

�1,0

�0,00 / 0,70

�3

Salvamotore
MS32/040

0.34

VS55

K5

SM5

COM5

A B

L2N

55 W

0.34

1 ,0

�FG7(O)R

�Multipolare

�EPR

�Rame

�2,5

�26,00

�2,5

�26,00

�2,5

�1,0

�0,00 / 0,70

�3

0.34

5A 5B

POMPA 

L3N

410 W

1.77

1 ,0

�FG7(O)R

�Multipolare

�EPR

�Rame

�2,5

�26,00

�2,5

�26,00

�2,5

�1,0

�0,00 / 0,70

�3

Salvamotore
MS32/3

1.77

D110/250
40M

K6

SM6

CIRCUITO CDZ
SX

COM6

A B

L3N

410 W

1.77

1 ,0

�FG7(O)R

�Multipolare

�EPR

�Rame

�2,5

�26,00

�2,5

�26,00

�2,5

�1,0

�0,00 / 0,70

�3

1.77

6A 6B

RISERVA

L1N

�FG7(O)R

�Multipolare

�EPR

�Rame

�2,5

�26,00

�2,5

�26,00

�2,5

�1,0

�0,00 / 0,70

�3

Salvamotore
MS32/3

D110/250
40M

K7

SM7

COM7

A B

L1N

�FG7(O)R

�Multipolare

�EPR

�Rame

�2,5

�26,00

�2,5

�26,00

�2,5

�1,0

�0,00 / 0,70

�3

7A 7B

SOLARE TERM.
ACQUA CALDA RICIRCOLO

CIRCUITO POMPA POMPA 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

L L

M M

N N

O O

P P

Q Q

R R

S

S

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

�SCUOLA PRIMARIA "COMUNE 
�CONCORDIA"

400 / 230 [V]

�1 - QUADRO CENTRALE TERMICA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

4,340 kA

Data:

Pagina: 3

AUX-24V

R1 R2

AUX-24V

AUX-24V

AS-BUILT

AUSILIARI

SM1

M A
SL1

SM1

K1

R2

R1.1

C
O

N
S

E
N

S
O

 D
A

R
E

G
O

LA
ZI

O
N

E

R1.2

LG

U
TE

N
ZA

G
U

A
S

TA

K1

LR

U
TE

N
ZA

IN
 F

U
N

ZI
O

N
E

LV

U
TE

N
ZA

FE
R

M
A

K1

S
TA

TO
 A

LL
A

R
E

G
O

LA
ZI

O
N

E

K1

S
C

A
TT

O
 A

LL
A

R
E

G
O

LA
ZI

O
N

E

R1.3

INSERZIONE POMPA "CIRCUITO BOLLITORE" P1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

L L

M M

N N

O O

P P

Q Q

R R

S

S

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

�SCUOLA PRIMARIA "COMUNE 
�CONCORDIA"

400 / 230 [V]

�1 - QUADRO CENTRALE TERMICA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

4,340 kA

Data:

Pagina: 4

AUX-24V

R3 R4

AUX-24V

AUX-24V

AS-BUILT

AUSILIARI

SM2

M A
SL2

SM2

K2

R4

R3.1

C
O

N
S

E
N

S
O

 D
A

R
E

G
O

LA
ZI

O
N

E

R3.2

LG

U
TE

N
ZA

G
U

A
S

TA

K2

LR

U
TE

N
ZA

IN
 F

U
N

ZI
O

N
E

LV

U
TE

N
ZA

FE
R

M
A

K2

S
TA

TO
 A

LL
A

 
R

E
G

O
LA

ZI
O

N
E

K2

S
C

A
TT

O
 A

LL
A

R
E

G
O

LA
ZI

O
N

E

R3.3

INSERZIONE POMPA "CIRCUITO FC ALA DX" P2A - P2B

AUX-24V

POMPA POMPA POMPA POMPA POMPA POMPA

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

L L

M M

N N

O O

P P

Q Q

R R

S

S

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

�SCUOLA PRIMARIA "COMUNE 
�CONCORDIA"

400 / 230 [V]

�1 - QUADRO CENTRALE TERMICA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

4,340 kA

Data:

Pagina: 5

AUX-24V

R5 R6

AUX-24V

AUX-24V

AS-BUILT

AUSILIARI

SM3

M A
SL3

SM3

K3

R6

R5.1

C
O

N
S

E
N

S
O

 D
A

R
E

G
O

LA
ZI

O
N

E

R5.2

LG

U
TE

N
ZA

G
U

A
S

TA

K3

LR

U
TE

N
ZA

IN
 F

U
N

ZI
O

N
E

LV

U
TE

N
ZA

FE
R

M
A

K3

S
TA

TO
 A

LL
A

 
R

E
G

O
LA

ZI
O

N
E

K3

S
C

A
TT

O
 A

LL
A

R
E

G
O

LA
ZI

O
N

E

R5.3

INSERZIONE POMPA "CIRCUITO CDZ DX" P3A - P3B

AUX-24V

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

L L

M M

N N

O O

P P

Q Q

R R

S

S

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

�SCUOLA PRIMARIA "COMUNE 
�CONCORDIA"

400 / 230 [V]

�1 - QUADRO CENTRALE TERMICA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

4,340 kA

Data:

Pagina: 6

AUX-24V

R7 R8

AUX-24V

AUX-24V

AS-BUILT

AUSILIARI

SM4

M A
SL4

SM4

K4

R8

R7.1

C
O

N
S

E
N

S
O

 D
A

R
E

G
O

LA
ZI

O
N

E

R7.2

LG

U
TE

N
ZA

G
U

A
S

TA

K4

LR

U
TE

N
ZA

IN
 F

U
N

ZI
O

N
E

LV

U
TE

N
ZA

FE
R

M
A

K4

S
TA

TO
 A

LL
A

 
R

E
G

O
LA

ZI
O

N
E

K4

S
C

A
TT

O
 A

LL
A

R
E

G
O

LA
ZI

O
N

E

R7.3

INSERZIONE POMPA "CIRCUITO FC ALA SX" P4A - P4B

AUX-24V

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

L L

M M

N N

O O

P P

Q Q

R R

S

S

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

�SCUOLA PRIMARIA "COMUNE 
�CONCORDIA"

400 / 230 [V]

�1 - QUADRO CENTRALE TERMICA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

4,340 kA

Data:

Pagina: 6

AUX-24V

R9 R10

AUX-24V

AUX-24V

AS-BUILT

AUSILIARI

SM5

M A
SL5

SM5

K5

R10

R9.1

C
O

N
S

E
N

S
O

 D
A

R
E

G
O

LA
ZI

O
N

E

R9.2

LG

U
TE

N
ZA

G
U

A
S

TA

K5

LR

U
TE

N
ZA

IN
 F

U
N

ZI
O

N
E

LV

U
TE

N
ZA

FE
R

M
A

K5

S
TA

TO
 A

LL
A

 
R

E
G

O
LA

ZI
O

N
E

K5

S
C

A
TT

O
 A

LL
A

R
E

G
O

LA
ZI

O
N

E

R9.3

ACQUA CALDA RICIRCOLO" P5A - P5B

AUX-24V

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

L L

M M

N N

O O

P P

Q Q

R R

S

S

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

�SCUOLA PRIMARIA "COMUNE 
�CONCORDIA"

400 / 230 [V]

�1 - QUADRO CENTRALE TERMICA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

4,340 kA

Data:

Pagina: 7

AUX-24V

R11 R12

AUX-24V

AUX-24V

AS-BUILT

AUSILIARI

SM6

M A
SL6

SM6

K6

R12

R11.1

C
O

N
S

E
N

S
O

 D
A

R
E

G
O

LA
ZI

O
N

E

R11.2

LG

U
TE

N
ZA

G
U

A
S

TA

K6

LR

U
TE

N
ZA

IN
 F

U
N

ZI
O

N
E

LV

U
TE

N
ZA

FE
R

M
A

K6

S
TA

TO
 A

LL
A

 
R

E
G

O
LA

ZI
O

N
E

K6

S
C

A
TT

O
 A

LL
A

R
E

G
O

LA
ZI

O
N

E

R11.3

INSERZIONE POMPA "CIRCUITO CDZ SX" P6A - P6B

AUX-24V

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

L L

M M

N N

O O

P P

Q Q

R R

S

S

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

�SCUOLA PRIMARIA "COMUNE 
�CONCORDIA"

400 / 230 [V]

�1 - QUADRO CENTRALE TERMICA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

4,340 kA

Data:

Pagina: 8

AUX-24V

R13 R14

AS-BUILT

AUSILIARI

SM7

M A
SL7

SM7

K7

R14

R13.1

C
O

N
S

E
N

S
O

 D
A

R
E

G
O

LA
ZI

O
N

E

R13.2

LG

U
TE

N
ZA

G
U

A
S

TA

K7

LR

U
TE

N
ZA

IN
 F

U
N

ZI
O

N
E

LV

U
TE

N
ZA

FE
R

M
A

K7

S
TA

TO
 A

LL
A

 
R

E
G

O
LA

ZI
O

N
E

K7

S
C

A
TT

O
 A

LL
A

R
E

G
O

LA
ZI

O
N

E

R13.3

RISERVA P7A - P7B

AUX-24V

F1

F2

F3

F4

AUSILIARIIRRIGAZIONE
RISERVAPOMPA 

CIRCUITO CDZ
SX
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

�SCUOLA "COMUNE CONCORDIA"

230 [V]

�1 - QUADRO CENTRALE TERMICA - AMPLIAMENTO

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

6 kA

Pagina: 1

�Descrizione linea

�Fasi della linea

�Potenza totale

�Potenza effettiva

�Corrente di impiego Ib [A]

�Corrente Neutro [A]

�Corrente nominale In [A]

�Lunghezza linea a valle [m]

�Descrizione cavo

�Sigla cavo

�Tipo cavo
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�Potere d'interruzione [kA]

�Corrente regolata Ir [A]
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

�SCUOLA "COMUNE CONCORDIA"

230 / 24[V]

1 - QUADRO OROLOGI CT

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

6 kA

Pagina: 1

�Descrizione linea

�Fasi della linea

�Potenza totale

�Potenza effettiva

�Corrente di impiego Ib [A]

�Corrente Neutro [A]

�Corrente nominale In [A]

�Lunghezza linea a valle [m]

�Descrizione cavo

�Sigla cavo

�Tipo cavo

�Isolante

�Materiale

�Sezione fase [mm²]

�Portata fase [A]

�Sezione neutro [mm²]

�Portata neutro [A]

�Sezione PE [mm²]

�Lunghezza cablaggio [m]

�C.d.T. linea / C.d.T. totale

�Poli

�Serie

�Tipo differenziale

�Potere d'interruzione [kA]

�Corrente regolata Ir [A]

�Idiff [A] / Tdiff [s]

�Accessori

�Ku / Kc ,

ALIMENTAZIONE DA
QUADRO EL CT (AUX)

Data:

230V
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Progetto:

Tensione di esercizio:

Quadro:

Back Up:

Potere di Interruzione (PI):

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Ingombro totale :

Grado IP:

Norma verifica termica :

�SCUOLA 
"COMUNE CONCORDIA

230 / 24 [V]

�1 - QUADRO CENTRALE TERMICA

No

Icn / Icu

CEI EN 60898

4,340 kA

36 MODULI

IP65

EN 61439-1 / 61439-3

Corrente nominale:

Pagina: 2
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riempimento in cls

guaina protettiva

morsettiera

tubo in cemento Ø180

2 tubi in PVC Ø 25

palo  h: 2.50 mt

riempimento in sabbia

tubo Ø 160

ILL-Tu
boØ1

25mm

asta
portabandiera

CENTRALE
TERMICA

PANNELLI

FOTOVOLTAICI

ECIS S.r.l.

Via Serafino Ferruzzi, 10

48121 - Ravenna

Tel. 0544 - 219444 - Fax 0544 - 248183

Mail: ecisgroup@ecisgroup.com
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ILL.NE - TuboØ125mm
Cavo FG7OR 4G6mmq

ILL.NE - TuboØ125mm
Cavo FG7OR 4G6mmq

ILL.NE - TuboØ125mm
Cavo FG7OR 4G6mmq

ILL.NE - TuboØ125mm
Cavo FG7OR 4G6mmq
ILL.NE - TuboØ125mm
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20W FLC 20W FLC 20W FLC

20W FLC 20W FLC 20W FLC
20W FLC 20W FLC 20W FLC

20W FLC 20W FLC

20W FLC

20W FLC

20W FLC20W FLC

20W FLC

20W FLC

20W FLC

20W FLC

20W FLC

Apparecchio ill.te a sfera
completo di lampada a basso

consumo FLC 20W
ed idoneo schermo per installazione
in luoghi ZONA 1 per l'inquinamento

luminoso.
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Aula 12

Aula 11
Aula 11/bis

Aula 12/bis

c

c

Aula  (40 mq)

Aula  (40 mq)

US

90
+3

0

Aula attività
speciale
(30mq)

Biblioteca
(30mq)

Sala Professori

Aula 21

BidelleriaAula 1Aula 2Aula 3

Aula 22

Sala Professori

Bidelleria Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8

Aula 9

Aula 10Aula 11Aula 12Aula 13Aula 14

Aula 15

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A
RECUPERO ( EFFICIENZA >70%)
Potenzialità termica 20 Kwc
Potenzialità elettrica 2+2 kWe
Ventilatori ad inverter

CDZ 2

FCN M1"1/4
1900L/h

UTAN -M1"1/4
1800L/h

FCN  R-1"1/4

UTAN  R-1"1/4

M

RECUPERATORE
ENTALPICO

c

c

c

c
c

c

UFFICIO 2 UFFICIO 3 UFFICIO 4 UFFICIO 5 ARCHIVIO  1UFFICIO 1

aula N1

aula N2

aula N4

aula N3M

CDZ 1

c

c c

c

c

c

CDZ 1
CDZ 1CDZ 1

(PREDISPOSIZIONE)
CDZ 1

CDZ 2

CDZ 2

CDZ 2

CDZ 2

Bagni (12.4mq)

laboratorio  (40.2mq)

Aula  (63 mq)Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)
Dormitorio
(18.4mq)

Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)

Aula attività
speciale
(18.4mq)

Sala Professori
(18 mq)

QE

IngressoIngresso

US US

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "ZANONI" (ESISTENTE)

CORPO AGGIUNTIVO ZONA AULE

Uffici  (22 mq)

Bagni (12.3mq)

Bagni (10.9mq)Bagni
(25.5mq)

70 DX 70 DX70 DX

70 SX70 SX70 SX

(3.2mq)(17mq) (16.5mq)

Aula  (41 mq)

Sala Professori
(18 mq)

90
+3

0

90
+3

0

90
+3

0

90
+3

0

90
+3

0

Disimp.  (3 mq) Disimp.  (3 mq)

US

Aula (48.9 mq)

Aula 52.2mq
Aula 52.2mq

Rip.

US US US US

CORPO AGGIUNTIVO ZONA UFFICI

NUOVE STRUTTURE
PENSILINE

NUOVE STRUTTURE
PENSILINE

US

LOCALE CALDAIA (ESISTENTE)

NUOVE STRUTTURE
PENSILINE

2.10

90
+3

0

UTA N

LEGENDA SIMBOLI

M

c

UTA N

RECUPERATORE
ENTALPICO
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Sala Professori

Aula 12 Aula 13 Aula 14 Aula 15 Aula 16 Aula 17 Aula 19 Aula 20 Aula 21

BidelleriaAula 1Aula 2Aula 3Aula 4Aula 6Aula 7Aula 9Aula 10Aula 11

Aula 22

Aula 24

Sala Professori

Bidelleria Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8

Aula 9

Aula 10Aula 11Aula 12Aula 13Aula 14

Aula 15

Aula 11/bis

Aula 12/bis

E

E

UFFICIO 2 UFFICIO 3 UFFICIO 4 UFFICIO 5 ARCHIVIO  1UFFICIO 1

aula N1

aula N2

aula N4

aula N3

Aula 8

E T

T

T

T
E
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gi
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Bagni (12.4mq)

laboratorio  (40.2mq)

Refettorio-Sporzionamento (190mq)

Sporzionamento
Aula  (63 mq)Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (63 mq) Aula  (60 mq)

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)Aula  (41 mq)Aula  (41 mq)Aula  (41 mq)

magazzino
(5.8mq)

Aula attività
speciale (16.2mq)

Aula  (41 mq)
Dormitorio
(18.4mq)

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)

Aula attività
speciale
(18.4mq)

Sala Professori
(18 mq)

QE SECOD.

IngressoIngresso

US US

US

3.68

Aula  (40 mq)

Aula  (40 mq)

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "ZANONI" (ESISTENTE)

CORPO AGGIUNTIVO ZONA AULE

Uffici  (22 mq)

Bagni (12.3mq)

Bagni (10.9mq)Bagni
(25.5mq)

(17mq) (17mq)
(3.2mq)

70 DX 70 DX70 DX

70 SX70 SX70 SX

(3.2mq)(17mq) (16.5mq)

Aula  (41 mq)

Sala Professori
(18 mq)
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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Disimp.  (3 mq) Disimp.  (3 mq)

US
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0

Aula attività
speciale
(30mq)

Biblioteca
(30mq)

US

Aula (48.9 mq)

Aula 52.2mq
Aula 52.2mq

Rip.

US US US US

CORPO AGGIUNTIVO ZONA UFFICI

NUOVE STRUTTURE
PENSILINE

NUOVE STRUTTURE
PENSILINE

US

SCUOLA PRIMARIA GASPARINI (ESISTENTE)

LOCALE CALDAIA (ESISTENTE)

90
+3

0

UTA N

CONTATORI
ENEL INGRESSO

TELEFONO

E
T

NUOVO
G.F. (VEDI PARTICOLARE 1)

QE PRIMAR.

E

T

LEGENDA

NOTA BENE:
Le quantita' ed il posizionamento delle elettrovalvole
dovranno essere verificate in fase di installazione.

EST. INV.

COMANDO ELETTROVALVOLE BLOCCO RADIATORI WC

(DA AZIONARE ALLA COMMUTAZIONE ESTATE - INVERNO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE)

EST. INV. EST. INV. EST. INV.

SCUOLA

PRIMARIA

SCUOLA

SECONDARIA

UFFICI NUOVE

AULE

PARTICOLARE 1
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