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PLANIMETRIA IMPIANTO MECCANICO DI SCARICO
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LEGENDA IMPIANTI DI SCARICO

Tubo di scarico in polipropilene omopolimero grigio autoestinguente UNI EN 1451 con

installazione sottotraccia nello strato di livellamento del pavimento

Tubo di scarico acque nere in PVC rigido UNI EN 1401 interrato per allaccio alla rete

fognaria esistente

Tubo di scarico acque grigie in PVC rigido UNI EN 1401 interrato per allaccio alla rete

fognaria esistente

Tubo di scarico in polipropilene omopolimero grigio autoestinguente UNI EN 1451 con

giunzioni a innesto e guarnizioni con installazione sottotraccia

Colonna di scarico per ventilazione primaria con esalatore a tetto

Pozzetto di raccolta scarichi 60x60 cm con ispezione

Pozzetto di raccolta scarichi acque nere con braga, sifone e ispezione 60x60 cm con chiusino

in ghisa sferoidale

Vasca Imhoff prefabbricata in cls per pretrattamento acque nere a monte dell'allaccio alla

rete fognaria
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