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NOTA BENE:

A. Nella planimetria sono rappresentati gli infissi esterni

ed interni.  Il colore di entrambe le tipologie di infisso

deve essere RAL 6001.

B. Il coefficiente minimo da garantire a livello acustico è

44 db. (telaio + vetro).

C. Le Veneziane saranno montate sulle tipologie di

serramenti C, I, N, M.  I dispositivi di oscuramento

saranno da prevedere a pacchetto, in alluminio,

orientabili, applicati sul lato interno dell'infisso.

D. Le tipologie di serramenti D e H saranno dotate di tenda

esterna in tessuto filtrante con cassonetto e guide

laterali e con motore integrato.


